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Instrukcja podtgczenia
uniwersalnego zespotu mocy
do pieca

EKCO



Uniwersalny zespot mocy
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Uniwersalny zespét mocy przystosowany jest do zastosowania we
wszystkich rodzajach piecow EKCO. Odpowiednie podtaczenie zatgczonych

przewodow oraz ustawienie zworki “Z” powoduje wtasciwe zasilanie zespoty
grzejnego.

1) Podtgczenie dla pieca EKCO.L/M F (jednofazowy) 4, 6, 8 kW
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2) Podiaczenie dla pieca EKCO.L/M 4, 6, 8 kW
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3) Podtaczenie dla pieca EKCO.L/M 12, 15, 18, 21, 24 kW
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