
Zmiana konstrukcyjna

Proszê o dokonanie wymiany bezpiecznika F2 o wartoœci 32mA na 160 mA 
znajduj¹cego siê na p³ytce mocy pieca EKCO.

Wymiana podyktowana jest mo¿liwoœci¹ spalenia siê bezpiecznika przy zaniku 
napiêcia zasilania w kot³ach EKCO.
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