VG3.290 DP
VG3.360 DP

BiAio Xpong

[a Tov €I0IKEUPEVO TEXVIKO £YKATACTAONG
KauoTAPEG AEPIOV .....cirvvireeeer e, 2-28 m

Instrukcja obstugi
Dla instalatora specjalisty
Palniki gazowe.......cccccovimiiieminieeinneann, 29-55 m

4200 1028 2901
4200 1028 3101

4200 1028 2802
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Mepiexdpeva
ZOVOWN  TTEPIEXOUEV oot AfAwon ouppépewong
MposidoToinon................. YIO KAUOTNPES agpiov
A : /I'I\splypaq?r'] T)?U KGUO’TI"]pG Aei H eTaipeia, mioToTrOINKéVN UE Op.
Y R i M VER  Porelds AQF030, F-74106 ANNEMASSE
HF))\€|‘<JTppnowK% Cedex,mér])\(bvsl, ME BIKN TNG EUBUVN, OTI
ZxedIAypaPpPa avTIOTOIXIONG ETTAPWV, Ta polovra
A ! VG3.290 DP
BAON GUVOEDNG . 9-10 VG3.360 DP
Eykardotaon  EykardoTaon Tou KQuoTApPaA, )
EYKATAOTACN TNG YPOAUUNG AEPIOU .. 11-12 . .
'EAEYX0G TWV €EAPTAUATWY KAUONG .eeeeeuviereaieieaaanens 13 gu%ﬁggngovml We Ta akéAouBa
HAeKTPIK oUVOEDT, GUVOEDN QEPIOU .....uvvvvereeeannnnn. 14 Eﬁ 50165
‘EAgyxog TTpIv atrd TnVv évapén AEIToupyiag............... 14 EN 55014
‘Evapdn Aeitoupyiag  AESOPEVA PUBMIONG ...eieriiiiiieaiiieeeeeeeiee et e e 15 EN 60335-1
Pl'JGpIGr] TOU Gépa ........................................ 16 EN 60335-2-102
MpopUBuIon XwpPig PAOYA .................. .. 17-18 EN 60555-2
PUBUION HE TN QAOYA....cc e 19-21 EN 60555-3
Atrobrikeuon Twv dedopévwy pubuiong EN 676
5 i gTI’]V peOVI’] ............................................................... BaoiAikoé SidTayua Tou Behyiou e
uvtnpnon uvtnpnon.............. 08/01/2004

E€aheiyn BAABGOV

MevoU d1ayvwaoTiKoU eAéyxou BAaBwy,
MevoU OTOTIOTIKWV AEITOUPYIOG .o 27-28

Mposgidotoinon

O1kauotpeg VG3.290 DP kai VG3.360 DP
£XOUV OXeOIOOTE( yIa KaUOT QUOIKOU aEPiou
KOl agpiou TTPOTTAVIoU, PE XAMNAEG
EKTTOUTTEG PUTTWV. ATTO dTTOWn OXEBIA0UOU
KaI AEITOUPYIOG, O KAUGTHPEG
avTatrokpivovtal aTo poTutio EN 676.
Eival katdAAnAol yia Tov €€0TTAIOO dAwv
TWV AEBNTWV TTOU CUPHPOPQWVOVTAI E TO
mpoTutro EN 303 1} Twv AéBNnTWwv-
agpbdBeppuwy oluwva Pe 1o TpdTuTro DIN
4794 1 DIN 30697, otnv Trepioxn 10X00G
Toug. MNa otroiadritroTte AAAN Xprion, TTPETTEI

va uttoBAnBei aitnon éykpiong otnv ELCO.

H eykardoTaon, n évapén Aeimoupyiag kai n
ouvTrpPNON TTPETTEI VA TTPAYHATOTTOIoUVTal
ATTOKAEIOTIKG a1Td £€0UCIODOTNHEVOUG
TEXVIKOUG, UE THPNON TWV I0XUOUCWV
0dnyIWV Kal TTPOdIayPaPWYV.

Mepiypa@n Tou KAuoTAPO

O1kauoTnpeg VG3.290 DP ka1 VG3.360 DP
eival dIBABUIEG TUOKEUEG TTPOOBEUTIKAG
AeiToupyiag / puBuIfopeveG pe TTARPWG
auTtépaTn Asitoupyia. H €1IKr) Kataokeun
NG KEPAAAG KaUong emMTPETTEI KAUOT JE
XaUNAS 1000016 0EEIBIOU TOU AWTOU KAl
ME upnAS Babud amédoaong. H éykpian
karnyopiag 3 oupewva e 1o EN676
TNIOTOTTOIEN TNV ETTITEUEN TWV XAPNAOTEPWV
SUVATWV TIHWYV EKTTOUTTNG PUTTWV, UE
atmmoTéAECUa va TTANPOUVTAl Ol OTTAITHOEIG
TWV €BVIKWV TTEPIBAANOVTIKWV

KOQVOVIGUWV:

AT: KFA 1995, FAV 1997
CH: LRV 2005

DE: 1.BImSChV

AvdAoya pe TN yewpeTpia Tou BaAdou
kauong, To PopTio Tou BaAdpou Kalong Kal
10 oUOTNPA Kauong (AEBNnTag TpIwv
S1adpopwy, AéBNTag e KAEIoTO BaAauo
KaUong), YTToPEi va TTpoKUWouv
OIAPOPETIKEG TINEG EKTTOUTTWV. o TNV
€vOEIEN TWV EYYUNUEVWY TIHWY, OKOTTIHO
eival va TnpoUvTal 0l CUVORKES TTOU
agopouv aTtn didtagn uéTpnaong, Tig avoxEg
KQI TNV UYPOUETpIa.

Zuokeuaagia

O kauoTAPag TToPadideTal O€ TPEIG
OuoKeUaaoieg, o€ pia TTaAéTa:

- Zwpa Tou kauaTtApa pe BIBAio xprong,

2

NAEKTPIKO OoXedIGypappa Kai AioTa
QAVTOAAGKTIKWV.
- KegpaAn katong pe oteyavwTikh AGvTZa
Kal Bida oTepEWONG.
- [papuni agpiou pe evowpaTwpévo QIATpo
Mo Asitoupyia pe aréAuTn ao@dAcia,
TTpooTagia Tou TTePIBAAAOVTOG Kal
€E0IKOVOUNON EVEPYEIQG, TTPETTEI VO
AapBdvovTal UTTéyn ol TTaPOKATW
TTpodiaypaPEG:

EN 226
>0vdeOn TWV TMECTIKWY KAUOTHPWY
TreTPEAaiou Kal agpiou o€ AEBnTa

EN 60335-1, -2-102

AC@AAEIa NAEKTPIKWV CUCKEUWV OIKIOKAG
Kal TTapoPoIag Xprong, €101Koi Kavoveg yia
TIG CUOKEUEG KAUONG aEPiou

Aywyoi agpiou
Mo TNV eykaTtdoTaon Twy aywywy Kal Twv
YPOUPWY agpiou, OKOTTIYO €ival va
TNPOUVTAI Ol TTPOdIAYPAPES KAl O1 YEVIKEG
o0nyieg Kabwg Kai o1 TTapakaTw eOVIKOI
KQAVOVIGUOI:
CH : - Keipevo odnyiwv G1 tou SSIGE
- ‘Evtutro EKAS ap. 1942, odnyia
ylO Ta uypoTToINuéva agpia, JEPog 2
- Odnyieg TWV APXWV TWV KAVTOVIWY
(yio TTapadelypa odnyieg oOXETIKA PE
N BaABIda dIaKOTIAG)
DE: - DVGW-TVR/TRGI

Xwpog Asitoupyiag
O kauoTApag dev TTPETTEN va TIBETAI O€
AEITOUpYia O€ XWPOUG EKTEBEINEVOUG OE
emmikivouva aépia (TT.X. Aak HaAAiwy,
TETPAXAWPOAIBUAEVIO,
TETPAXAWPAVOPAKAG), HEYAAEG TTOTOTNTEG
oKOvNG ] uYnAd TTOCOCTO Uypaaiag oTov
aépa (11.X. o€ XWPOoUG TTAUONG poUxXwV).
Edv dev €xel TpoBAe@OEi kavéva pakop
LAS yia Tnv Tpo@odoaia aépa, TTPETTEl val
UTTAPXEI £va AVOoIyUa PPECKOU aEPa WE:
DE : ¢w¢ 50 kW : 150 cm?

VIO KGBe eTITAEOV kW : + 2,0 cm?
CH: QF [kW] x 6= ...cm?, woTé00

150 cm“ TouAdyioTov.
O1 ToTmIKEG DIaTAEEIG UTTOPET VO
TTPOBAETTOUV BIAPOPETIKOUG KAVOVEG.
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AuTd Ta TTPOIOGVTA PEPOUV TNV EVOEIEn
CE Bdoel Twv diatdéewv Twv
ak6AouBwv 0dnyIwv
2006/ 42/EK Odnyia yia Tig
pnxaveg
2004/108/EK Odnyia
NAEKTPOUAYVNTIKAG
ouppartéTnTag
Odnyia xapnAng
Ta0NG
Odnyia yia Tig
QATTAITAOEIG
amédoong

2006/ 95/EK
92/ 42/EOK

Annemasse, 06 OkTwBpiou 2009

M. SPONZA

AtroTtroloUpaoTe Ka0e euBUVN 600V

a@popd o€ {nUieg TTOU TTPOKUTTTOUV ATTO

TIG TTOPOAKATW AITIEG:

- akatdAAnAn xpnon

- €0QAAPEVN EYKATACTOCN Kal/f ETTIOKEUN
aToé Tov ayopacoTh i atmo TpiTo,
oupTrepIAauBavopévng NG
TOTTOBETNONG AVTOAAQKTIKWV
OIAPOPETIKAG TTPOEAEUDTG.

Mapdadoon TnG EyKATAOTAONG KAl
odnyieg Kavovikng AsiIToupyiag

O TEXVIKOG EYKATACTAONG TOU CUCTANATOG
KaUoNG oPeilel va TTOPOAOWOEI, GTO XPHOTN
TNG EYKATAOTACNG, TO APYOTEPO TN OTIYHN
NG Tapadoong TNG EyKaTtadoTaong, Tig
0dnyieg ouvTAPNONG KAl KAVOVIKAG
Aeitoupyiag. Autég Ba TTpéTTel va
BpiokovTal e onueio opatd péoa oTo
AeBnTooTdoio. e autég Ba TTPETTEl va
avaypdeeral n d1etBuvaorn Kal 0 apiBuog
TNAEQWVOU TOU TTANCIECTEPOU TURHUATOG
eEUTTNPETNONG TTEAATWV.

Mposgidotroinon yia 1o XpRoTN

H eykaTtdoTaon TPETTEl va EAEyXETAI
TOUAGXIOTOV pia opd TO XpOVO aTrd £vav
€101k0. Avaloya pe Tov TUTTO
EYKATAOTAONG, EVOEXETAI VA XPEIROTOUV
o PiIKpd diaoTtrpata cuvtripnong! Na va
O1a0@aAIOTEI N CWOTA EKTEAEDN,
ouvioTararl Id1aiTepa n ouvayn HIog

oupBaong ocuvTApnongG.
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Mepiypagn Tou KAUoTAPA
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10.1
18
19
20
113

HAekTpOVIKO

0B6vn

MeoooTdTng aépa

BevTiAatép

AvagAekTrpag

>epPoPoTEP TOU TAUTTEP aépa
Kouptri pUBuiong didotaong Y
Bdon kauoTrpa

Aiaragn ouvdeong Tng TTAGKag
eCaptnudTwy (Zuvtripnon)
>wARvag akpou Tieong BaAdpou
kauong

dAoyoowAnvag

ETITaTTOAIKO @IG

TeTPaTTOAIKO QI

KdaAuppa

MAAKTPO EEKAEIDWPOTOG

Bida oTepéwong Tou KAAUPUATOG
Kourti aépa




AgiToupyia

AgiToupyia acpalAegiag

Mepiypan Tng Asitoupyiag

Katd tnv TpwTn Tpo@odoacia pe pelua,
METE atTd IAKOTIA TOU PEUPATOG KABWG
Kal EVEPYOTTOINGN aoPAAEIag, YETA ATTO
OIaKOTIA TOU agpiou A HETA aTTO
OTOPATNHO Yia 24 wpeg, ekivael Evag
XPOVOG TTpoaspiguol 24 deuT.

Kartd 1o Xpoévo mpoagpicuou,

- TTPAYUOTOTTIOIEITAI ETTITAPNON TNG
TTieong aépa

- €Aeyxog TnG TTapouaiag Tuxov
a@UOIKWY oNUAaTwy GASYaG.

A@oU TapéABel o xpovog

TTPOAEPICHUOU

- gvepyoTrolgital To KUKAwPa £vauong

- avoiyel n Kupla nAekTpoBaABida kal n
nAekTpoBaABida ac@aAeiag

- €KKivnon Tou KauoThpa

EmTApnon

H emtApnon Tng @Adyag
TTpayuaToTrolEiTal atrd évav algdnTripa
loviopou. O aioBnTipag gival
TOTTOB0ETNUEVOG ATTOPOVWHEVA OTNV
KEQOAAN agpiou Kal KaTeuBUveTal dIA
MEOOU TOU DIACKOPTTIOTAPA, NECO OTNV
eploxn NG eAdyas. O aiobnTripag dev
TIPETTEI VA €XEI NAEKTPIKA ETTAQPA PE TA
yelwpéva egaptrparta. Edv
TTapouciacTei BPaxUKUKAWPA PETAEU
TOU aIoONTAPA Kal TNG yeiwang Tou
KOUOTAPA, O KAUOTAPAG TiBeTaI O€

Aermoupyia BAGBNG. Kard tn Asitoupyia,
OXNUOTICETAI PIa 10VIGPEVN TTEPIOXT OTN
@AOya agpiou, yEOw TNG OTToIaG éva
avopBwuévo pelua KUKAOQopEi atrd Tov
a108nTAPa TTPOG TO PAOYOCWANva.

To pelpa 10vIoPoU TTPETTEN Va gival
MeyaAUTepo aTré 8 PA.

AeiToupyieg ac@aleioag

- Edv dev oxnuaTioTEl Kapia @ASdya KaTA
TNV €KKivnon Tou KauoThpa
(eAeuBépwan Tou agpiou), n
A€ITOUpYia TOU KQUGTH PO SIOKOTITETAI
a@oU TTapéABEl 0 PEYIOTOG XPOVOG
ao@aAgiag Twv 3 deuT., N BaABida
agpiou KAEgivel.

- Xe mepimTwon BAABNG TNG @Adyag
KaTd TN Agitoupyia, n Tpopodoaia
agpiou OIOKOTITETAI EVTOG EVOG
OEUTEPOAETITOU. ZEKIVAEI HIO VEQ
ekkivnon. Eav o kauoThpag EeKIvioel,
0 KUKAOG AgiToupyiag ouveyicel.
Al0@OpPETIKA, akoAouBei pia Béan og
AeiToupyia ao@aAeiag.

- 2e MepITTTwon EAAEIPNG aépa KaTd Tov
TTPOAEPITUO 1) TN A&ITOUpYia,
TpayuatoTrolsital B€0n o€ Asitoupyia
ao@aAgiag.

- Xe mepimTwon €AAEIWnG agpiou, o
KauoTApag d¢ev TiBeTal o€ AsiToupyia
Kal/f atrevepyotroigital. MOAIg
uTTapXEl Eava diaBEaiun eTTapKAG
TTieon agpiou, 0 KAUOTAPAG EEKIVAEI
gava.

119.1
1 108 106 F4 Y12 Y13

pL

1 ! !

Fpapun agpiou

119pBr

1 ‘ ‘
Lo TR

F6 -
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Kartd tn diakoT1rr pubpiong

- O BepuoaTdrng pUBUIONG OIAKOTITEI
TNV aitnon 8éppavong

- O1 BaABideg agpiou kAgivouv

- H @Adya apnvel

- To BevriAaTép atTevepyoTTOIEiTAI

O kauaTApaAg €ivai £TOINOG yIa

AeiToupyia

F4 Tecootdrng agpiou

F6 TMiecootdrng aépa

Y12 HAekTpoBaABida ac@aAgiag

Y13 Kupia nAektpoBaApida

1 BaABida ac@aAeiag e Beppikni

gvepyoTtroinan (TTpETTel va

EYKATOOTAOEI ATTO TOV TEXVIKO

€yKATAOTOONG)

PuBuioTig Trieong agpiou

ZATa

BaABida d10KoTTAG agpiou (TTPETTEN

Va eyKaTaoTaBEi atrd Tov TEXVIKO

€yKATAOTOONG)

119pBrznueio pérpnong Tieong agpiou
otnv €£0do TnG BaABidag

119.1%nueio yétpnong mieong agpiou
TpIv TIG BaABideg

119.23nueio pétpnong Tng mieong aépa

pF  Mieon BaAduou kauong

pG Tieon agpiou oTnV KEQAANR

pL Mieon aépa

104
106
108

Znueiwon CH

ZUPQWVA WE TA KEIPEVA 0ONYIWV TOU
SSIGE, cival uTToXpewTIKA N
eykataoTaon piag BaABidag agpiou
ag@aAeiag (onuad 1) oTn cwAAvwon.

Inueiwon DE

>¢ epapuoyn TnG diIATagng avaeopdag
TToU IoXUEl yIa Ta AeBNTOCTACIA, Ol XWPEOI
61rou TotroBeToUvTal BGAaUO0I KAUGNG
agpiou TTPETTEl va gival EOTTAIOPEVOI PE
pia BaABida diakoTrrg Aeiroupyiag Adyw
ao@AAeIag pe BepuIKnA evepyoTToinan
(onuad 1).



AgiToupyia

HAekTpovikdé TCG 5xx

To nAekTpoviké agpiou TCG 5xx eAéyxel
Kal EMTNPEEI TOV TTECTIKO KauaThpa. O
€Aeyxog TnG diegaywyng Tou
TTPOYPAPPATOG HECW PIKPOETTECEPYAOTH
£XEl WG aTToTéAET A TTOAU 0TOBEPOUG
XPOvoug Asitoupyiag, aveEdptnTta atmo Tig
QAUEONEILOEIG TNG TAONG NAEKTPIKNAG
Tpo@odoaiag ) Tn Bepuokpacia
TEPIBAAAOVTOG. TO NAEKTPOVIKS £XEI
OXedIOOTE YE TTPOCTACIO ATTO TITWON TNG
NAEKTPIKAG Taong. OTav n 1don
NAEKTPIKNAG TpoPodoaoiag BpiokeTal KATW
atrod TNV aTraIToupevn EAGXIOTN TIUA
(<185V), n Aeitoupyia Tou NAEKTPOVIKOU
OIOKOTITETAI XWPIG EKTTOYTIT) OPATOG
BAGBNG. MOAIG aTTokaTOOTABEI N KOVOVIKA
Tdon (>195V), TpayuatoTrolsital
auTtéuaTn ETTAVEKKIVNON TOU
NAEKTPOVIKOU.

H evepyoT1roinon Tou |... TIPOKQAE ...
TIANKTPOU

EEKAEIDWPATOG TOU
NAEKTPOVIKOU YIO ...

... 1 BeUTEPOAETTTO ... [TO EeKAeidwa
TOU NAEKTPOVIKOU.

... 2 OeUTEPOAETTTA ... | TO KAEIBWUQ TOU
NAEKTPOVIKOU.

... 9 OEUTEPOAETTTA ... | TO UNOEVIO PO TWV
5 OTATIOTIKWV

KAgidwpa kai §ekAgidwpa
To nAekTpoviké uTTopei va kKAeIdwaoel (va

TeOEi o€ TPOTTO AsITOUPYiag aoPaAeiag)
MEOW TOU TTAAKTPOU EEKAEIBWHATOG
Kal va gekAeIdwoel (katdpynon Tng
BAGBNG) epdooV TO NAEKTPOVIKO BpioKeTal
uTTé TAO0N.
Mpiv atrd Tnv eykatdaoTaon r v
a@aipeon Tou NAEKTPOVIKOU, N
OUOKEUN TTPETTEN va TEBET EKTOG
Tdong. ATrayopeUeTal TO Avolyua N
N €TTIOKEUN TOU NAEKTPOVIKOU.

MeTaTdtion Tou dpouéa TTPog Ta
ETAVW.

MeTardtion Tou dpouéa TTPog Ta
KATW.

AuUgnon Tng TIUAG TToU epPavideTal.
Meiwon Tng TIUAG TTOU epgavileTal.
Tpotrotmroinon / ETkUpwon 1nNg

TINAG TTOU gpPavileTal.

=ekAgidwpa Tou NAEKTPOVIKOU.

Slianiuica

Mz KOKKIVN eVBEIKTIKY AU Via

oS (avaBooPrivel o€ TTePITITWON
BAGBNG).

Mepiypaen

Meprypaen

Avapovn Tng aitnong
B¢épuavang Tou AéBnTa

Avorypa BaABidag agpiou kai
XPOVOG aoPaAgiag

Avolyua Tou TAPTIEP aépa yia
TOV TTPOAEPIOUO

Mpoaepioudg

Mapouacia @Adyag kai avapovh
NG €ykpiong puBuiong

Kauotipag o€ Asitoupyia. To
KATw TTAQicIo TTapoucidlel Tnv
£€VTOON TOU OAUATOG KAl TO
XPOVO AgIToupyiag Tou
KQUaTHPa.

KAgioipo Tou TAuTTEP aépa PEXPI
Tn B€0n évauong, TTpoévauon
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AgiToupyia

HAekTpovikdé TCG 5xx

* JEVOU pUBUIONG TOU
oepPouoTép,

* PEVOU aTTOBRKEUONG
TWV onueiwv pubuiong
TOU OEPPOUOTEP OTNV
006vn

* MevoU TTANPOPOPIWYV
BAaBwv

* Pevou OTATIOTIKWY
Oedouévv

MapdAAnAa pe TIG AsiToupyieg eAéyxou

Kal ao@AaAeiag, To NAekTpovikd TCG5xx

EMTPETTEI TN PUBUION TWV TTOPAKATW:

(BA. eik6va)

- Tn 6éon Tou TAPTTEP aépa KATA TNV
évauon

- TNV TOTTO0£TNGN TOU TAUTTEP QEPA OTNV
eAAxIOTN 10X0

- TNV TOTT00£TNGN TOU TAUTTEP QPO OTN
MEYIOTN 10XU

H puBuion Twv TTapapPéTPWY TOU
NAEKTPOVIKOU TTPAYHATOTTOIEITAI JETW
NG 086vng kai 5 TAAKTpwv. OI TIPEG
AeiToupyiag epgaviovral g€ TTPAYHATIKO
XPOvo aTnv 006vn.

Me autd Ta TTARKTPA, HTTOPOUUE va
QATTOKTACOUNE TTPOGRaacn o€ 7 uevou:
(To pevou kaTw Oeia dev gival
EVEPYOTTOINUEVO OTOUG KAUGTAPEG
VG3.290 DP ka1 VG3.360 DP)

] + pevou yia Tn puBuion /
TNV TPOTTOTTOINCN TWV
Bacikwyv TTapaPETPWY
SlapdpPwong.

* pevou yia Tn pUBuIoN TWV
Blopnxavikwy
EQAPHUOYWV
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* MevoU yia XEIpoKivnTo
éAeyxo

2€ QUTA TO PEVOU, UTTAPXEI
n duvartétnta pubuiong
TWV BACIKWY TTAPAUETPWYV
Slauépewang Tou
NAEKTPOVIKOU. AUTEG £XOUV
TIPOPUBNICTEI GTO
gpyoaTaaio. OToIadrTToTE
TPOTTOTTOINCON ETTi TOTTOU
TTPETTEI VAl
TTPAYUATOTTOIEITAI OVO
a@oU CUNPBOUAEUTEITE TNV
ELCO. O kwdIkdg
TpdaRacng Kal o1 0dnyieg
pUBuIoNG autou Tou pevou
OlaTtiBevTal epoécoV
¢nTnBouv.



AgiToupyia

HAekTpovikdé TCG 5xx
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ddoeig Tou KUKAOU AgiToupyiag: 11:Avapovi eAeuBépwong Tng puBuiong
1: Amrougia Tdong 12:Avolypa Tou TAUTTEP aépa, £wg 6Tou
2: Tpogodoaoia pe pelpa, Kapia aitnon emTeuxXOei N Yéyiotn 100G
Bépupavong 13:KAgioipgo Tou TauTTEP aépa, £wg OTOU
3: Aitnon Béppavong emTeuxOei n eAdxiotn B¢on puBuiong
4: Avolyua Tou TAuTTEP aépa, 14:\citoupyia pe Tnv evoldueon 1ox0
TOTTO0ETNON O€ B0 TTPOoaEPIOUOU pubuiong
5: "EAeyx0G TNG KATAOTOONG NPEYIAG TOU 15:Acitoupyia pe TNV eAGxIoTn 10X0
TMECOOTATN aépa pubuiong
6: MNpoagpiopdg: Tpogodoaia pe pedua 16:AiakoTrr) pUBuIoNG, KAEiTIO TOU
TOU POTEP, EAEYXOG TNG TTiEGNG Aépa TAUTTEP aépa
7: Npoagpiopog 17:Avapovi véag aitnang Béppavong
8: KAgiolyo Tou TautTep aépa PEXPI TN
B6¢éon évauong
9: Tpogpodoaia pe pelpa TOU

QAvA@AEKTAPA, ETITAPNON TNG
TTAPACITIKAG GAOYaAg

10:Avoiypa Tng nAekTpoBaABidag,
OXNHATIONOG TNG PAGYAG, XPOVOG
ao@aleiag: To oAU 3 deuT.
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AgiToupyia

2XEQIAYPAMMA AVTIOTOIXIONG ETTAPWYV
2uvdéoeig 230 Volt

OgppoOTATNG Aitnon
Tpogodoaia L1 pUBHIONG 8épuavong

“ 5 é JEE[ 5 ) [E78 19

I M rul I Il
5 10 11 12 18 19 20 21

65350@00.5@00000

HAekTpIKA

Mortép Tou KauoTHpa HAekTpoBaABiSa Feiwon leiwon  AvagAekTipag

LJ L LJ |
"EAeyxog Tng NizoooTdrng  ZekAcidwpa Epgdvion MeocooTdTng
@Aoyag agpa amwé am6oTaon  BAGRNG agpiou

> 11 J 10] |20) |21] | 8] (34

V) N R B e Ty B
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Emaen
< 0000000000000
o L L L L LI
Emaen Meprypaen Dig Emaen Meprypaen Dig
1 ®daon poTép Tou KauaThpa 20 ®daon Tou BeppoaTdTn EAAXIOTNG 10XU0G
4 (T1) 19
2 leiwon 21 YAua aitnong Bépuavong (emAoyn T2)
3 Oudétepog 22 2Apa Tou eAEyXOU TNG GASYag
4 ®daon NG nAekTpoBaABidag 23 leiwon 1 1
5 Oubdétepog 24 daon
6 leiwon 2 25 2AJa TOU TTIECOOTATN aépa 1 0
7 ®daon NG nAekTpoPBaABidag 26 daon
8 daon 27 daon 20
9 ®daon L1 28 2Apa EeKAEIBWUATOG aTT6 aTTdOTA0N
10 |Teiwon 6 29 |Oudtrepoc 21
11 Oubdétepog 30 ®daon Tou ofuartog BAGBNg
12 leiwon 31 daon 8
13 leiwon 32 daon
14 dAon Tou avaQAEKTHpa 33 Agv xpnaoigoTrogital 3 4
15 leiwon 5 34 Agv xpnaoigoTrogital
16 Oudétepog
17 ®daon Tou BeppoaTdrn pubuIong
18 |2fpa 17 T6/7/8
19 ZApa T8
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AgiToupyia

2XEQIAYPAMMA AVTIOTOIXIONG ETTAPWYV
2uvoEéoelg XapunAng Taong

006vn-Aiacuvdeon HIY

[] []
10 11 12 1314 15 16 17

Emaen

30 | 27/28/29 | 16/17

O |1

o 14 33 32 15

Emaen

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ZepBopoTép aépa
Emaen Meprypaen Dig Emaen Meprypaen Dig
1 Oev XpnOoIYOTIOIETal 18 Oev XpNOIYOTIOIEITAl
2 Oev XpNOIYOTIOIETal 30 19 eV XPNOIYOTIOIEITAl
3 Oev XpnOoIYoTIoIEiTal 20 eV XPNOIYOTTOIEITAl 1 4
4 Oev XpnoIyoTIoIEiTal 21 eV XPNOIYOTIOIEITAl
5 Oev XpnoIyoTIoIEiTal 27 22 eV XpNOIYOTTOIEITAl
6 Oev XpnolIyoTIoIEiTal 28 23 Oev XpNOoIYOTIOIEITAl
7 Oev XpnolyoTIoIEiTal 24 Oev XpNOIYOTIOIEITAl 33
8 Oev XpNOIYOTIOIETal 29 25 eV XPNOIYOTIOIEITAl
9 eV XpNOIYOTIOIETal 26 eV XPNOIYOTIOIEITAl 32
10 27 Oev XpPNOIYOTIOIEITAl
11 28
12 16 29
12 066vn 1 diacuvdeon H/Y I 2(1) >epPopoTép agpa 1 5
15 17 32
16 33
17
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AgiToupyia

NpauuniR agpiou MB-VEF

H ypauun agpiou MBVEF trepiAauBavel

éva QiATpo, éva pubuioTr oxéong

agpiov/aépa, BaABideg kal Evav

TMECOOTATN.

- ZATa Pe péyebog 0,8mm

- Meooatatng GWAS

- ZepPo-pubuIoTAG TTiEGNG ME
pubuigéuevn oxéon V, 816pbwaon Tng
apxikAg petatomong N kar ouvdeon
TTieong Tou BaAduou kauong

- HAekTpoBaABideg V1, V2 ypryopou
KAEIOIPATOG KAl AvOoiyuaTog

10

TeXVIKG XOpAKTNPICTIKA
Micon €10600u 360 mbar péy.
O¢puokpaaia

ePIBAAAOVTOG -15 éwg +70 °C
Téon 230V /50 Hz
Atroppo@oulpevn 10XUG Méy. 50 VA

BaBuog nAekTpIkng TpooTagiag  IP54

02/2011 - Art. Nr. 4200 1028 3001B

abhw N

~N o

HAekTpIKA oUvdEON TWV
nAekTpoBaABidwv (DIN 43650)
HAekTpIKA oUVOEDN TOU
mmecoaTdrn agpiou (DIN 43650)
MeoooTdTng agpiou

®AGvTCa e10050U

Akpo pETpnong TTieong

R1/8, otnv €icodo Tou @iATpou
(emAoyn)

®iATpO (KATW aTTd TO KATTAKI)
>0vdeon aywyou Trieang BaAduou
kauong pF, R1/8

Bida puBuiong NG oxéong V
Bida puBuiong TNG apxIKNAG
ammokAiong N

>Uvdean aywyou mieong pL, R 1/8
>0vdeon aywyou Trieang pBr,

R 1/8

DOAGvTZa €6d0u

>wAAvag dkpou Trieong pBr



EykardoTaon

EykatdoTaon Tou KauoThRpa

Ja

Ib

155-190

175-220

MpoeToipacia Tng TpécOYWNG TOU

AéBnTa

* MNpoeTtoigdoTe TNV TTAAGKA OTEPEWONG
TOU KauaThpa / Tnv TopTa Tou AéBNTa,
oUpg@wva e 1o dITAavé oxnua.

» PuBpioTe TNV e0wTEPIKA SIGUETPO a
ota 155-190 mm.

* MNa n oTepéwon TG @AAvTLag TnG
KEPAANG KAUONG, TTPETTEI VA
TpayuarotroinBouv 4 Tputrrjpara M10
(&1aueTpog TpuTTAPOTOG 175 £wg 220
mm) ocUg@wva Pe To dITTAAVO axra.

= 60°

21NV TePITTTWOonN AEBNTa PE KAEIOTO
BdAapo kauong, TTPETTEN va TRPEITal TO
BaBog ehdxioTng dicioduang A Tng
pTTOUKOG AapBdvovTag utroéywn TIg
0dnyieg TOU KATAOKEUAOTH) TOU AéBNTa.

02/2011 - Art. Nr. 4200 1028 3001B

EykardoTaon 1ng KEQAAng kauong

* BidwoTe Ta ymrouddvia otnv TTAGKa
oTEPEWONG TOU KAUaTApa / TNV TTOPTA
TOU AEBNTO KAl TOTTOBETAOTE TN
@AavTCa povwong. MNa TpUTNUA
<220 mm, KOWYTE TIG ETTIMAKEIG OTTEG
NG @AAvTCaG OTNV aTrapaitnTn
diaoTaaon.

* AgpaipéoTe Ta e§apTAPATA KAUONG ATTO
TNV KEQAAR.

* XTEPEWOTE TNV KEPAAA KaUONG pe 4
Tagiuadia (onu. 4). MNa autd 10 AdYO,
eAEyETe TN owaoTH TOTTOBETNON TNG
@AAvTCag ouvdeong agpiou (apiaTepd
) 0eIA).

EykatdoTaon Tou GWHOTOG TOU

KQUoTAPA

* AgpaipéaTe To KGAUppa (2 Bideg W).

* XTO CWHA TOU KAUOTAPQ, EERIDWOTE TIG
OUo Bideg Z aTo péyiaTo.

* MANOIGCTE TO CWPA TOU KAUGTAPA, ApoU
TO TIEPIOTPEWETE KATA TOUAGXIOTOV 15°
TTPOG TA APIOTEPQ.

* MepdaoTe TIG dUO Pideg Z TOU CWHATOG

oToug dUo dakTUAioug TNG AAVTZaG

TTOU £X0UV TTPORAEQPOET yIa auTOV TO

OKOTTO.

Z@igTe TIg 2 Bideg.

/A Mo ToTToBETNON OE BEaN WE TN

OTIEIPA TTPOG TA TIAVW, EEKOUPTTWOTE
TNV 006Vn, TTEPIOTPEWTE TNV KATA
180° KaI ETTOVATOTTOBETACTE TV OTN
B6éon Tng.

BdBog eykardoTaong Tou
@AoyoowAnva kai §UAIvN erévduon
MNa Toug agpoAEBNTEG XWPIG YuxOUEVO
EUTTPOG TOIXWHA Kal EPOTOV O
KOTAOKEUAOTAG Tou AéBnTa Oev TO
amrayopelel, gival arapaitnTo va
KaTooKeuaoTel pia EUAIvn emmévduon n
Mo povwon 5 aupgwva pe 10 dITAavo
oxApa. H E0Aivn emévduon dev TTpETTEl
Va TTPOEEEXEI ATTO TO EUTTPOG AKPO TNG
MTTOUKOG Kal N KWVIKA KAION TNG TTPETTEN
va gival yeyaAuTtepn ato 60°. To didkevo
aépa 6 TTpETTel va oUPTTANPwOE pe
€AAOTIKO KAI GPAEKTO HOVWTIKO UAIKO.
A0 owhrvag dkpou Tigong BaAduou
kauang pF dev TpéTTel va pdaoaoeTal.

ZUOTNUA EKKEVWONG KAUGAEPiwWV
MNa va ammopeuxBoUlv TuxOV BUCAPEDTEG
eKTTOUTTEG BopUBou, guvioTaTal va
atro@eUyETE TA EEAPTANATA OTEPEWONG
ME 0pBEG ywvieg kaTd TN oUvdEaN TOU
AEBNTa OTNV Kapivada.
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EykardoTaon

MpauuR agpiou
2WANVEG AKPOU TTiEOoNG

EykardoTaon Tng ypauunig agpiou

» EAéyEre TN owoTr ToTTOBETNON TOU
dakTuAiou B atn @AdvTla ouvdeong C.

o ZTEPEWOTE TN YPOUUA agpiou oTnV
KEPAAN KaUoNG, Y€ TETOIO TPOTIO WWATE
TO TINVia TNG ypauung agpiou va
£pXOVTal OTTWOONATIOTE OE ETTAVW
KATOKOPUQN Béon.

» MNpooégTte TNV KaTeuBuvan
KUKAoQopiag.

* JuvdéoTe T0 KaAwdIO TpoPodoaiag TNG
ypauprig agpiou.

EykatdoTaon Twv cwARvwy dkpou
mieong pF ka1 pL
» 2uvdéoTe To Gkpo Trieong BaAduou

1

#

1~
.:JPL

% i@ G1/8=5Nm
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Kauong pL 010 owpa Tou KAUoTAPA
Kal TO pakop pL oTn ypauun agpiou
XPNOILOTTOIWVTAG TOV EUKAUTITO
owAnva pL (uTTA€E), KOVTUVETE TO
owARva avaAoya pe TNV KAtdoTaon
NG £YKATAOTAONG.

>uvdEaTe To AKpo TTieong BaAduou
kauaong pF 010 owpa Tou KAuaTrAPa
Kal To pakop pF oTn ypauun agpiou
XPNOIUOTTOIWVTAG TOV EUKAUTITO
owAnva pF (ykpl), KOVTUVETE TO
owAnva avaAoya Pe TNV KatdoTaon
NG eyKaTdoTOONG.

BidwaTe pe 10 XEpI Ta POKOP (MEY.

5 Nm) ka1 eAéyETe TN aTEYAVOTNTO.



EykardoTaon

‘EAegyxog / puBuION TNG KEQAARG KAUONG

PUBuion o€ Tpo1rO AsiToupyiag

agpiou Tpotraviou

» AgaipéaTe To dlavopéa agpiou 3 kai To
B100KOPTIOTHPA 4.

» TommoBeTAOTE TO EVOIANEDO £EAPTNHO 5
(Trou TTapéxeTal yadi ue T0 cWHA).

+ EmavaromoBetrioTe TO
dlagkopToTApa 4 Kai To dlavouéa
agpiou 3.

PUBupion TG akTIVIKAG Bé0Ng TNG

HITOUKAG

A@pou EeogiteTe TIG TPEIG Bideg

otepéwong S, utrdpyel n duvarétnTa

TpoTroTToinoNng TNG B€0Ng TNG UTTOUKAG

pe To HOXAO H. O1 ektroptrég NOX ptropei

Va €TTNPEACTOUV ATTO TNV AKTIVIK) 60N

NG UTTOUKAG.

 Mpémrel va puBpiCeTal oTnV apxn oTn
B¢éon 1.

- \ ) -
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‘EAeyx0g TnG KEPaAAng Kkauong
» EAéy&re Tn pUBUION TOU Q10BN PQ

10vIopoU Kal Tou NAekTpodiou évauong
oUP@WVa PE TO OXEDIQYPAUMATA. m

EykardoTaon Twv £§apTnUATWV

Kauong

* EAéy&re TN owaoTr ToTroB£TNON TOU
BaKTUAIOU J1 OTOV KEKAPHEVO CWARVA
agpiou.

* MNepdoTe Ta e§apTipaTa kKavong oTnv
KEQAAN, o@ifte TN Bida oTepéwong X
ME éva e€aywVIKO KAEIDI, OTn ouvExEla
o@igTe TO KOVTPA TTAGINADI
XPNOILOTTOIWVTAG £VA YEPUAVIKO
KA€EIDI.

* MNepdoTe T0 KAAWDIO I0vIopOoU IK Kail Ta
KaAwdia évauong ZK ata repdopata
KaAwdiwv R kai S.

» EmavatomoBetioTe 10 KAAUpPA.




EykardoTaon

2Uvdeon agpiou
HAekTpIKR) oUVdEON

‘EAeyxol Tpiv atrd tnVv évapin Asitoupyiag

Fevikég rpodiaypagég yia Th

ouvdeon agpiou

* H ouvdeon Tng ypauung agpiou aTo
OiKTUO agpiou PTTOpEi Va
TTpaydaToTroIinOei poévo atd
€E0UTI000TNUEVO Kal EIBIKEUPEVO
TEXVIKO.

» To TuApA TNG CWARVWONG agpiou
TIPETTEl VO KATAOKEUAOTE] PE TETOIO
TPOTTO, WOTE N TTiECN TPOPOdOTiag
agpiou va pnv Téoel KATW aTmmoé Tnv
TIUA TTOU avagEpETal OTIG
TTPOdIayPaAPES.

* Mia xeipokivntn BaABida d1akoTrg
(Oev TTapéxeTal) TPETTEN Va
ToTro0€TNOEI OTNV €i0080 TNG YPAPUNG
agpiou.

‘EAgyxo1 rpiv atrd Tnv évapén

AeiToupyiag

ZKOTTIMO €ival va eAEyXETE Ta akKOAoUBa

onueia TpIv aTé TNV TPWTN £vapen

AeIToupyiag.

» EykardoTaon Tou KauoTipa CUPQWVa
ME TIG TTapoUCEG OdNYiEG.

* MpopuBuion Tou KauoTHPa CUPPWVA
UE TIG UTTODEIEEIS TOU TTiVAKa
pubuiong.

* PUBuion Twyv €§apTnUaTWY KAUoNG.

* O AéBnTag TrpétTel va gival £EToINOG yia
Aerroupyia, TTpéTTEl va TnpouvTal ol
KQVOVIGHOI Xpriong Tou AéBnta.

* OAeg 01 NAEKTPIKEG OUVOEDEIG TTPETTE
va €XOUV TTPaYHaTOTTOINOEI CWOTA.

* O AéBnTag ka1 To cUaThpa Béppavong

* 21n Meppavia, cUPPWVA e TO
OIATayUa-TUTIO OXETIKG UE TIG
gykaraoTaoeig Bépuavong, OKOTTIUO
eival va ToroBeTnBoUv TTEPIoTOTEPEG
atré pia BaABideg dIAKOTING
AeIToupyiag pe BepUIKN EvepyoTTOinan
(TrpéTTel va ToTroBeToUVTaI ATTO TOV
TeAATN).

Kartd tnv évapén Aeitoupyiag Tou

KauoThpa, n TTapaiafn Tng

€YKATAOTOONG TTPAYMATOTTOIEITAI

TaUTOXPOVa UTTO TNV €UBUVN TOU

TEXVIKOU EYKOTAOTACNG I TOU

EKTTPOCWTTOU TOU. AUTOG gival 0 pévog

TTOU WTTOPEI va eyyunBei 611 n

E£YKATAOTACT GUUMOPPWVETAI JE TA

1IoxU0oVTa TTPOTUTTA KAl TIG IOXUOUCEG

H nAekTpIKA €yKATAGTAON KAl Ol

epyacieg ouvdeong mpétrel va

TPAYMATOTTOIOUVTAI ATTOKAEIOTIKA

atrod €101KeUéVo NAeKTPOAdYoO.

Tnpeite oTWO3ATTOTE TIg
mwpodiaypa@ég Kal TIG 0dnyieg
TTou 10X UouV Kabwg Kai To

A NAEKTPIKO OXESIAYPAMMA TTOU
TapéxeTal padi ye Tov
KauoTthpa!l

HAekTpikn ocUvdeon

« EA&yETe €dv n TGoN NAEKTPIKAG
Tpopodoaiag avTioToIXEl OTNV
evoeIkKvuOuEVN TAON AgiToupyiag
230V, 50 Hz povogaaikoU peluaTog
ME oudETEPO Kal yeEiwan.

Ac@dAeia o1o AéBnTa: 10 A

TTPETTEI VA Eival yEUATA vePO, Ol AVTAIEG
KUKAOQOpIiag TTPETTEl va gival o€
AeIroupyia.

» O puBpioTrg Beppokpaaiag, o
PUBHIOTAG TTiEONG, N TTpOCTACia ATTO
TNV £AAEIYN vePOU Kal 01 UTTOAOITTEG
Olatdgelg TTEPIOPIOUOU Kal aoPaAEiag
TTOU EVOEXONEVWG UTTAPYOUV £XOUV
ouvOeBei kal AsitoupyoUv.

* H kauivada mpétrel va unv gpdocetal
arré TioTa Kai n didragn mpoéabeTou
agpa, Qv UTTAPXEI, TTPETTEI Vv
BpiokeTal o€ Asitoupyia.

» MNpémer va e§acg@alifeTal ETTAPKNG
gloaywyr @PECKOU aépa.

* MMpétrel va uttdpxel N aitnon
B¢ppavong.

MéTpnon Tou peUPATOG IOVIGHOU

Mo Tn yétpnon Tou peUPATOG I0VIOUOU,
atroouvdéaTe To @Ig B10 kai ouvdéaTe
€va TTOAUMETPO HE TTEPIOXA METPACEWY
amd 0 éwg 100 pA.

To pedpa 1ovIGPoU TTPETTEN va gival
peyaAuTepo atrd 8 pA. ‘ExeTte emmiong Tn
ouvaToéTnTa Vo GUHPBOUAEUBEiTE TNV
£€vTaon Tou peUPATOG IOVIGUOU OTNV
00é6vn.
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Tpodiaypa@és. O TEXVIKOG
eyKatdoTaong TPETTEl va O1a6€Tel pia
£€YKPION, TNV OTTOIO TTAPEXEI O
TTPOUNBEUTAG TOU agpiou, Kal va EXEl
eAéyEel TN aTEYAVOTNTA TNG
€YKATAOTOONG KAl VO EXEI
TTPAYMATOTTOINCEI EEAEPWON.

HAekTpIk oUvdeon pe Qioeg

O KauoTAPAG TTPETTEI VO UTTOPET va
atmmoouvdedel atrd 10 JIKTUO HE pIa
TTOAUTTONIKA B1dTagN BIOKOTTNG GUUPWVN
ME Ta 1o UovTa TTpoTUTTA. O KAUOTAPAG
Kal 0 AéBnTag ouvdEovTal ETAgU Toug PE
éva eTTaTTONIKO @IG 1 KaI €va
TETPATTOAIKO @IG 2 (5ev Trapéxovral). H
OIAUETPOG TWV KaAwdiwv TToU €ival
OuVvOEDEPEVA OE AUTA TA QIG TTPETTEI
arrapaitnTa va TepIAauBaveral yeTaguy
8,3 ka1 11 xIA.

20vdeon TNG YPOAUUNAG agpiou
MpayuatoTtroiaTe Tn oUvdean TNG
YPAMMAG aEPiOU YE TIG UTTODOXEG TTOU
UTTAPXOUV TTAVW GTOV KAUOTAPA (Haupo
ME HOUPO, YKPI PE YKPI).

* Mpétrel va uttdpxel S1aBETIYN ETTAPKIG
TTieon agpiou.

* O1 aywyoi Kauaiuou TTPETTEI Va €XOUV
ToTroBeTNBei cCUPPWVA PE TOUG
KAVOVEG TOU £TTAYYEAUOTOG, VA €XOUV
eAeyxOei o116 GTTOYWN OTEYAVOTNTAG KOl
va €xouv £EaepwOEi.

* Mpétrel va uttdpxel €va onueio
pETPNONG, CUP@WVO PE TA TTPOTUTTA, O
aywyoOg KATTVOU TTPETTEN Va gival
OTEYAVOG PEXPI TO onuEio yérpnong,
€101 WOTE va atToPeuxbouv
AavBaopéva armoteAéoparta HETPNONG.



‘Evapién Asitoupyiag

Agdopéva pubuiong

) . Mie
10X9S | Aidioroom | EoN @on PUBpIon BaABiBag o piou
kauompa |y T rymep o BiSa v/ Bida N
o bdaqio | TEHTEPOEpD
(MM tone NBVEF420] _NBVEFA12 NBVEF407
EAGy] MEy. évouon|EAGy] MEy.| G25 | G0 | G25 | G20 | G5 | Gad
Vosze0 10195 40 22 | 75 | 75| 3 ~ [16/01]2/03| 2/-04 225/ 06| 12/0.
o0 [0 225 a0 25 | 10 | 10| 45 = [16/04] 2/03] 2104 225/06[12/0,1
125 250 40 28 | 15 | 15| 5 _ | 16/0,1]2/03] 2/-04] 225106 | 12/-0,
vease 1222900 27 | 10 | 10| 40 | 21/06 | 1704 208 | 204 | 2408 | 1304
> [0 40 29 | 12 | 12| 50 | 21/06 | 1,601 | 208 | 204 | 2205 | 1301
150| 300 | 40 33 | 17 | 17| 90 | 21/06 |17508|23-15] 207 | 2408 | 130

Ta Tapamavw dedopéva pubuiong eivai
E€VOEIKTIKA KAl ETITPETTOUV TN
dleukOAuvOon TnG évapéng AsiToupyiag.
O1epyooTaciakég pubpioeig ival ekeiveg
TTOU €ival YPAUPEVEG PE EVTOVN YPAPK) OE
YKpI @6vTo. O1 0pIaTIKEG pUBUIOCEIS €ival
aTTOAUTWG ATTAPAiITNTEG, WOTE VA
eCaoaliCeTal n KaAUTePn duvaTh
A€IToupyia Tou KAUATAPA.

PUOuION TOU TIECOOTATN agpiou

* AgaipéaTe TO dlagaveg KAAUpPA.

* PuBuioTe mpoowpivd ota 15 mbar.
PUOuION TOU TIECOOTATN aépa

* AgaipéaTe 1o dlagavég KAAUpA.

» PuBpioTte mpoowpivad ato 1 mbar.
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‘Evapién Asitoupyiag

PuOuion Tou aépa

PuBuion Tng BaABidag agpiou

PUOuIon TOU aépa

H pUBuion Tou aépa kavong

TpayuatoTroleital oe dUo onueia:

* OTnV TTAEUPA ETTAVOPOPAG, HECW TNG
QAVOIXTAG OXIOUNAG AVAPETA GTO

OlIaCKOPTTIOTAPA KAl TO YAOYOCWARVa.

* a116 TNV TTAEUPA avappOPNOoNG, HECW
TOU TAUTTEP aépa TTou AauBdvel Kivhon
atd 1o oepBopotép Y10.

H puBuion Tou aépa oTnv Ke@aAAn

koo ng eTnpeadel, ekTo6G atrd TNV

TTapoxr agpa, TiONG TNV TTEPIOXN

avAapeigng Kai Tnv Trieon aépa oTo

@AoyoowAnva. Mepiotpoen Tng Bidag A

- TIPOG Ta Oe€IA: TTEPICOOTEPOG AEPAG

- TTPOG Ta apIoTEPA: AlyOTEPOG OéPag

» PubuioTe Tn didoTtaon Y cUp@wva e
Tov TTivaka puluiong.

PUBuIoN TOU aépa HEOW EVOG TAUTTEP
agpa

H puBuion Tou aépa oTnv TTAEUpd
avappoenong TTPAYUATOTTOIEITAI HETW
EVOG TAPTTEP aépa. AuTo AauBavel
Kivnon ato 1o oepPopotép Y10.

PUBupion Tng BaABidag agpiou

\' PUBuion otn péyiotn 10x0
N PUBuiIon otnv eAaxIoTn 10X0

- Nepiooodtepo CO, e TTEPIOTPOPH
TTPOG TO ETTAVW PEPOG TNG
dlapdabuiong.

- Niy6tepo CO,, Ye TTEPIOTPOPNA TTPOG TO
KATW PEPOG TNG diaBaduiong.

16
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‘Evapién Asitoupyiag

MpopuBuion Xwpig @ASGYa

H puBuion mpayuartoTtrolgital o€ 2 ZNMAVTIKO

PAaoeIg:

- TIPOPUBUIoN XWPig GAGYa

- pUBuIoN Pe QAGYQ, yia TN AETTTOMEPN
TIPOCAPMOYK TwV PUBUIcEWY O€
ouvapTnon JE Ta atmoTeAéoUaTA
Kauong

MoAIg Tpo@odoTNnBei 0 KAUCTHPAG PE

pelua, TO NAEKTPOVIKS eugavilel TNV

TTapakd&Tw 00évn.

* INa 10 eTTépEVO Bripa,
TTOTACTE OTTOIOONTTOTE
KOUWTTI.

EpogaviCetal n cuvoAiki
atmroyn Twv PeVoU Kal
eMAEYETAI TO pEVOU puBuIoNg
TOoUu B€0EwV TOU TAUTTEP aépa.

+ AvoigTte TO pevou pubuiong
ME éva TTATNPa TOU

TARKTPOU ((J].

AUTAV Tn OTIyUr TTPETTEI VO
KATOXWPEAOETE TOV KWIIKO
mpooBaong (BA. TV eTIKETA
TTou BpiokeTal TTiocw atd TNV
086vn)

* AuEAOTE N PEIWOTE TNV TIUN
ME SIadOXIKA TTATAUATA TOU
V)1 (4]

» OTav pubuIoTE TO TTPWTO
Yneio, YETATOTTIOTE TO
Opopéa TTpog Ta OegIa Pe Eva
TATNHUA OTO [p].

» EmavaAd&Bete Tn diadikagia
MEXPI TO TEAEUTAIO Wnoio.

* EmKupwoTE TOV KWOIKO
TpéoRaong e Eva Tarnua

oTo [,j

AuTAV TN OTIYUN, eV €XEl OPIOTEI Kapia
B¢on puBuiong Tou aepPouoTép,
ouveTTwg dev gival duvartr| n ekkivnan
TOU KOUGTAPO UTTO AUTEG TIG OUVONKEG.

TOTE TO NAEKTPOVIKO AVOiyEl T
Agiroupyia puBuiong. H 086vn
EMQAVilEl TIG EPYOOTATIOKEG
TTPopUBUICEIS yIa TIG BIGPOPES
Béoeig Tou TAuTTEP agpa (0W
yla TTapAadelypa: yia éva
VG3.290 DP).

MapouaidlovTal ol akOAouBeg
B€oeIg TOU TAPTTEP agpa:

- Béon évauong (ue To Gvolyua
TOU PevoU, 0 dpopEag
TOTTOBETEITAI O€ QUTAV TN
B¢on)

- TOTTOB£TNON TOU TAUTTEP
agpa oTnv €AAXIOTN IOXU

- TOTTOB£TNCN TOU TAUTTEP
agpa oTn PEYIOTN IOXU

TpomroTmroinon Tng TIHAG pUBUIONG HIag Béong Tou

oepfouoTép:

- T va TpoTTOTIoINCETE TNV TIPN pIag B€ong, @épTe TO dpopéa
oTnv avtioTolxn B¢0n Ue Ta TARKTPa (A ] A [v).

- EmA£ETE TNV TIp TTou B€AETE va TPOTTOTTOINOETE PE TO
TAAKTPO @ n emAgypévn Tiun apxiel va avaBoofrvel.

- AugnoTe n geiwoTe TNV TP (e BrpaTa Twv 0,1°) TaTwvTag
diadoxikd 1o [« fj [»] . Fla oNUAVTIKEG TPOTIOTIOIRTEIG,
KPATAGTE TO TTANKTPO (=] A} (] TTATNPEVO, N TIUA TTPOXWPAEI
YPAYOPQ TTPOG TA ETTAVW 1 TTPOG TA KATW.

- EmkupwoTe TNV Kaivoupyia TIPA JE TO TTARKTPO . ‘ETO1N
TIUA TTaUEl va avaBooPrvel.
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‘Evapién Asitoupyiag

MpopuBuion Xwpig @ASGYa
evikéG 0dnyieg TTPIV ATTd TNV EKKivVNON TOU KAUOTH PO

TéAog Tou pevoU TTpopUBuIoNg XwpPig PAGYa

Otav 6Aeg o1 BEaeig Tou oepPopOTEP £XOUV KABOPIOTEI O CUVAPTNON WE TIG ETIBUPNTEG pUBITEIG,
TOTE €ival duvaTO va TTEPACETE GTNV ETTOPEVN EVOTNTA TNG EvapEng Asiroupyiag - «H pUuBuion pe Tn
QAOYa».

MNa autdv 10 OKOTTO, TOTTOBETAGTE TO POEN OTO KATW PEPOG TNG 006vNG, TTdvw 0TO GUPROAO

KOl ETTKUPWOTE PE EVA TTATNUA TOU TTARKTPOU [ J].

Edv xpelaaTei va Byeite atrd 10 geVOU Xwpig va atroBnkeuToUV o1 TTpopuBuicElg, TOTTOBETHOTE TO

Opopéa oTo cUuPBoAo Kal ETTIKUPWOTE [E TO TTAAKTPO @

BeATioTOTTOINOTE TIG TINEG KAUONG
Edv xpelaoTei, BEATIOTOTTOINOTE TIG TIYEG
Kauong pubpifovtag Tn B€an Tou
dlaokopmoTipa (TTAeupd Y). Me autév
TOV TPOTTO, UTTApPXEl duvaTdTNTA
TPOTTIOTTOINGNG TNG CUNTTEPIPOPAG KATA
TNV €KKivNoT, TOU TTAAPOU KAl TWV TIHWV
Kauong. Mia peiwon tng didotaong Y
TTpoKaAei augnon Tng Tipng Tou COo,
WOTOCO0 N CUUTTEPIPOPA KATA TNV
ekkivnon (évauon) yivetal o okAnpn.
Edv eival amrapaitnTo, avriotabuioTe TN
METABOAN TNG TTApOXNG aEpa
TTpocapudélovTag Tn B€on Tou TAUTTEP
agpa.

Mpoooxn: Mpokeiyévou va
ATTOQPUYETE TO OXNMATICHO UBPATHWY
TTOU TTPOEPXOVTAI OTTO CUMTTUKVWON,
TNPAOCTE TNV EAAXIOTN ATTAPAITNTN
OepUoKpaTia yia Ta KAuoaépia,
TNPWVTAG TIG UTTODEIEEIG TOU
KOTAOKEUAOTA TOU KABE AéBNTa KOl O€
OUMHOPPWON UE TIG ATTAITACEIG TTOU
oxeTifovTal JE TNV KAMIVASa.

Kiviuvog ava@Aegng!

EAéyxere ouvexwg 10 CO, 1O
CO; Kal TIG EKTTOHTTEG KATTVOU
KaTd Tn pUBuION. Z€
mEPITITWON oXnuartiopou CO,
BEATIOTOTTOINOTE TIG TINEG
Kauong. H mepiekTIKOTNTA O€E
CO &ev pétrel va utrepPaivel
T 50 ppm.
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‘EAeyxog AsiToupyiag

2KOTTIMO €ival va TTPAYUATOTIOINCETE

évav éAeyxo ao@aAgiag Tng €MTHPNONG

NG PAGYaG T6CG0 KATA TNV TTPWTN €vapén

Aermoupyiag 600 Kal YETA aTTd Ta O€PBIG

f META aTTO TTAPATETAMEVN OIOKOTTA

AgIToupyiag TnG eykaTaoTaAonG.

- Aokiyn gkkivnong pe Tn BaABida
agpiou KAEIOTA:
a@oU AN&el To XPOVIKO didoTnua
a0 @aAgiag, To NAEKTPOVIKO TTPETTEI Val
Ocixvel EAAeIYN agpiou ) va TeBE o€
AeiToupyia ac@aleiag.

- Ekkivnon pe KAEIOTO TTIECOOTATN aépa:
a@ouU AN&el TO XPOVIKO didaThua
OOKIUAG Twv 8 BEUT., 0 KAUGTAPAG
TiBeTal o€ AeItoupyia ag@aleiag.

- Aokiun ekKivnong Pe avoixTé SIaKOTITN
TMECOOTATN aépa:
a@ouU AN&el To XPOVIKO didoThua
avapovAng Twyv 60 deut., T0
NAeKTPOVIKO TiBETAI O€ AciToupyia
ao@aAgiag.

- Aokipr ekkivnong pye oUVTOPO Gvolyua
TOU TTIECOOTATN Aépa KATA TOV
TIPOOEPIOUO:

TO NAEKTPOVIKO EEKIVAEI €K VEOU TO
TTPOYPAUMA TTPOAEPIOUOU
(avixveuetal Eava Trieon aépa o€
d1doTnua 60 deuT.) , SIAPOPETIKA
akoAouBei pyia Béon o€ Asitoupyia
ao@aAgiag.
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‘Evapién Asitoupyiag

PuUOuion pe Tn @ASYa

- Edv n aitnon 8éppavong To TauTTEP aépa TOTTOBETEITAI
Tou AéfnTa Sev givai oe Béon évauaong, TTpoévauon.
mapolod, 0 KAUOTAPAG
TTOPAMEVEI OE AVAMOVH.

2€ QUTAV TNV TTEPITTTWON,

e€akoAouBei va uTTapxel n

duvaTéTNTA ETMIOTPOPAG OTO

TTPONYoUEVO Pevou puBuiong

«[Mpopubuion xwpig AGya».

lMa autév 10 OKOTIO,

TOTTOBETAOTE TO OPONEA OTO

oUuBoMo [G] kal eTTIKUPWOTE

He To TTAAKTPO [(J.

H BaABida kauaiyou avoiyel.

- Eav pia aitnon 8épuavong
TOoU AéfnTa gival Trapouoa Avapuovr| Tou ofpaTog @AGyag
(©1ak61TTNG T1-T2 KAEIOTAOG),
0 KOQUOTAPAG EEKIVAEL

To TauTTEP 0épPa avoiyel yia va
TOTT00ETNOEI O€ BéoN

TTPOoaEPITHOU.

AOKIUN Tou TMECOOTATN aépa EGv €V QVIXVEUTE Kapia
@Aoya oTo TEAOG TOU XpOVou
ac@aleiag, To NAEKTPOVIKO
TiBeTa O€ TPOTTO AciTOoUpyiag
ao@aAgiag.

. Edv n @Adya avixveutei

Mpoagpioudg

>1aBepotroinon NG @Adyag

To nAekTPOVIKO AVapEVEl TNV
€yKpIion TnG pubuiong.
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‘Evapién Asitoupyiag

PuUOuion pe Tn @ASYa
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PUBupion Tng eAdx10TnG 10X00G

Edv n @Adya €xel avixveuBei kal aTaBepoTroindei, To NAEKTPOVIKO BETEI TOV KAUOTAPA TNV

eAAxI0TN 10X0, JOAIG AdBel TNV €ykpion pUBuIoNG.

- EAéyEre Tig Tipég kauong (CO, CO,, dokipr BoAdTNTaG). EAV gival atrapaitnto, pubuioTe T Bida
N otn BaABida (BA. ogAida 16).

- MetpAoTe TNV TIPM TOU PEUPATOG I0VIGUOU.

- MeTpnaoTe TNV TTapoxn agpiou OTO PETPNTH Agpiou.

TpomroTroinon TnG TAPOXAG AEPA UE TO «XEIPOKIVNTO XEIPICTAPIO I0XUOG»

H AgiToupyia «x€IpOKivnTO XEIPIGTAPIO I0XUOG» ETMTPETIEI TNV TPOTTOTTOINGN TNG IGXU0G TOU
KauoTApa.

o autdv To OKOTTO, TOTTOBETACTE TO OPOUED OTNV AVTIOTOIKN YPOUMA OTAV 006VN KAl ETTIKUPWOTE
ME TO TTAAKTPO g\ Tote givar duvatd va pubpioeTte TNV 10U TOU KAUCTAPA TTPOG TA ETTAVW A TTPOG
Ta KATW, XPNOIMOTTOIWVTAG TA TTANKTPO E] [E .

A Tote, T0 0EPPOPOTEP QVTIBPAE! TE TIPAYHATIKG XPOVO. Mla AUTO TO AGYO TIPETTEI VA TIAPATNPEITE
SI0PKWG TIG TINEG KAUONG.

PUBupion Tng péyioTng 10XU0g

AugnoTe apyd Tnv 1I0XU TOU KOUOTAPO PEXPI TN PEYIOTN I0XU, XPNOIMOTTOIWVTAG TN AsIToupyia
«XEIPOKIVNTO XEIPIOTAPIO IGXUOG». AUTHV TN OTIyUr) pubuioTe TNV TTapoyr agpiou
XPNOIMOTTOIWVTAG TO puBuIoTA V OTN ypapuun agpiou.

QoT1600, dev PTTOPEITE VO UTTEPPEITE TIG TIPOPUBUIOUEVEG OPIAKEG TIMEG YIa TNV EAGXIOTN 1I0XU Kal
TN P€yIoTn 10XU. Edv XpelaoTei, Byeite Eavda atmd Tn AiIToupyia «XEIPOKIVNTO XEIPIOTAPIO 1I0XUOGH
ME TO TTANKTPO g] KQl TPOTTOTTOINCTE TNV OPIOKA TIWA yia TNV eAAXIOTN 100 A TN PéyIoTn 10XU.

OpI0TIKOG TTEPIOPIOUOG TNG BEONG MEYIOTNG 1I0XUOG

MeplopioTe TO PEYIOTO Avolyha TOU TAUTTEP aépa € GUVAPTNON WE TN BEon TTou €xel KaBopIoTei
yia TN PEYIoTN 10X0. Z€ auTo TO TTAPAdEIYHA, N vEa BEan TTou €xEl TTPOCDIOPICTEI yia TN PEYIOTN
10XU BpiokeTal KATW atrd TNV TIUR TTOU pUBUIGTNKE XEIPOKivNTa. XPpNOIMOTIOIWVTAG TN AsIToupyia
«XEIPOKIVNTO XEIPIOTAPIO IGXU0GY, UTTAPXEI TEAOG N duvaTdTNTA PEIWONG TNG IGXUOG TOU KAUOTAPQ,
aAAG auTh Bev ptTopei ia va puBuiaTei TTdvw atrd Tn véa Béon péyioTng 1I0x00G, dnAadn o€ auTtrv
TNV TTepiTTTwon 50°.

OpIOTIKOG TTEPIOPITHOG TNG BEoNG eAdXI0TNG 10XU0G

XpNOIYOTTOIVTAG TN AEITOUPYIO «XEIPOKIVNTO XEIPIOTHPIO IGXUOG», HEIWOTE TNV I0XU TOU
KauoThpa £wg Tnv eAAXIOTN 10X0. EAv xpelaoTei, Tepiopiote Tn B€on eAdxi0TnG 10XUOG,
aKoAouBwvTag, yia autd To OKOTTO, TNV idia diadikaaia Pe ekeivn TNG HEyIoTNG 10XUOG.

E181kA Asitoupyia: éAeyxog Tng évauong

Edv n 8¢on évauang €xel TpotrotroinBei, uTrdpyel N duvaTdTNTA TTPAYUATOTTOINCNG VEAG EKKIVNONG
TOU KOUOTHPA, WOTE va TTpayuaToTroindei éAeyxog NG véag B€ang £évauong, Xwpig watdéoo va
Tpétrel va Byeite ammd 1o pevou pubuiong.

Mo autd 10 OKOTTO, PETA OTTO TNV TPOTTOTTOINGN TNG B€0NG £€vauang, TOTTOBETHOTE TO dpouéa OTO
ouupoAo E Kal EEKIVAOTE TN VEQ EKKIVNON XPNOIKMOTTOIWVTAG TO TTARKTPO g]
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‘Evapién Asitoupyiag

PuUOuion pe Tn @ASya
Tpo1TOG As1TOUPYiQG

KAgio1go Tou pevoU «PUBuIon pe Tn @ASGya»

‘ETO1 N pUBUION TOU KAUATHPA PTTOPET va TepuaTioTei. EQv xpeiddeTal, ivar watdéoo duvatd va
dlopBwoeTe Eava kABe pia attd TIG TINEG pUBUIONG. [Na AuTO TO OKOTTO, TOTTOBETAATE TO dpopéa
OV TIWA TToU BEAETE va TPOTTOTTOINCETE, XPNOIUOTIONDVTAG T TTAAKTPA (4] 1 E]

Al0QOpETIKA, ava TTaga oTIyur, uTtdpyouv d1abéaiueg ol 3 akdAouBeg duvaTdTNTEG KAEIGIUATOG
ToU pevoU «PUBIon ge TN @Adya»:

- Eite: emavekkiviioTe Tn pUBUION TOU KOUOTAPA, TTEPVWVTAG aTTd TN @Acn TTPopUBuIoNG (XWpPig
KaTayxwpnan Tou KwdikoU TTpdoBacng). MNa autdv To OKOTIO, TOTTOBETACTE TO dPOUED GTO
oUuBoAo Kal ETTIKUPWOTE PE TO TTARKTPO [J. OAeg o1 TIHEG pUBUIONG TTOU £X0UV 118N
aTTOBNKEUTE! TTOPAPEVOUV £TOI DIABETIUES. AUTO £XEI TTPWTAPXIKI ONUOCIO KUPIWG yIo T SOKIUA
MIoG véag Béong évauong.

- Eite: amobnkeuaTe TIG pubpiopéveg TINEG Kal TeppaTioTe T diadikacia pubuiong. Na autév 1o
OKOTIO, TOTTOBETACTE TO OpOopéa aTO OUBOAO Kal ETTIKUPWOTE WE TO TTAAKTPO g] Tote 0
KOUOTAPAG €ival ETOINOG yia AeIToupyia Kal PTTopei TTAEoV va eAEyxETal PE TN pUBUIGN TOU
AéBnNTa.

- Eire: Byeite ammd 10 peEvou pubuiong, xwpig va TeppatioeTe T diadikagia pubuiong. Na autév 1o
OKOTIO, TOTTOBETACTE TO OpOopéa aTO OUHBOAO &JKGI ETTIKUPWOTE WE TO TTAAKTPO g] OAeg o1
B¢oeig Tou oepPOPOTEP TTOU £XOUV ATTOBNKEUTEI HEXPI EKEIVO TO onpeio Ba avakTnBoUv Katd Tn
véa KAfon Tou pyevou puBuiong.

Tpotrog Asitoupyiag - Eugadvion Tng KatdoTaong AeIToupyiag, Tou GHATOog @AGYag Kal
TOU Xpovou AsiToupyiag

A@oU oAokAnpwBei cwaoTd n pUBUIoN TOU KAUGTAPA, AUTOG TTEPVAEI OE TPOTTO AEITOUPYIOG.

H oTiypiaia kardoTtaon Asitoupyiag Tou kauaTApa (Aeitoupyia atnv eAGXIOTN 1I0XU 1) GTN YEYIOTN
10X0) emonuaiveral ammé 1o dpopéa.

To kdTw TAaiolo TTapouaiddel Tnv £viaon Tou oAparog. O mOavog Topéag EPPAvIong
KAiokwveTal atmod 0 pA €wg 13 pA. ‘Eva onfpa kaAAg TroidtnTag BpiokeTal TTdvw atod 1a 8pA.
loxUouv o1 TTapakdTw opIoKEG TIUEG:

+ Katd tov éAeyx0o TTOPaCITIKAG @AOYQG: TO ofjpa TTPETTel va gival < 0,7uA

» Katd 1o xpovo aoc@aAgiag: To oApa TpéTrel va givar > 1,0uA

» Katd tn Aeitoupyia: 1o orjpa TTpéTTel va gival > 8uA

To TAaigio kaTw Be€Id TTapouaialel TO XPOVO OTIYUIAIAG AEITOUPYIOG TOU KAUOTAPA.
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‘Evapién Asitoupyiag

PUOuion TOU TTIECOOTATN OgPiov
PUOuion Tou mIEcCOOTATN aépa
Atro0nkeuon Twv dedopévwyv puBuIoNG oTNV 006vn

PUBpIoN TOU MECOOTATN aEpPiou

* [a va puBpioeTe TNV TTiEoN OIOKOTIAG:
BydATe TO KAAUP A TOU TTIEGOOTATN
agpiou.

» EykaraoTtioTe £€va 6pyavo pETpnong yia
TNV Tiean agpiou pBr.

* ZeKIVAOTE TOV KauoTrhpa. MNepdaTe 0Tn
MEYIOTN 1I0XU.

» XounAwaoTe TNV TTieon oTnVv €i00d0 TNG
YPOUUNAG agpiou, KAgivovTag Babuiaia mn
XeIpokivnTn BaABida SIAKOTTAG, £Ewg OTou
- n Triean Tou agpiou pBr oTnv €000 Tng

YPapHAg TTEoEl
- n otabepdTnTa TNG PAGYQG
utroBaBuioTei
- 10 ToooaTd CO auénBei
- ) To oua @Adyag uttoabuioTei
OnUavTIKA
* MepioTpéywTe 1O dioko puUBUICNG

PUOuION TOU TIECOOTATN aépa

* ToTmoBETACTE PO CUCKEUN NETPNONG
mrieong. MNa autév 10 OKOTTO,
TOTTO0€THOTE éva pakdp oxAuatog T
oTO0 CWARVa aépa.

* @£0TE TOV KAUOTAPA O€ AcIToupyia
otnv eAdxioTn 10x0.

» PuBpioTe 1o onpeio dIOKOTIAG TTEPITTOU
15% kdTw ammd TNV Tieon dIOKOTTAG
TTOU SIOTTIOTWVETAI.

a0@aAgiag Twv TIHWV.

TAAKTPO [J).

1o oUpBoro B
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Oe€I60TPOPQA, £WG OTOU O TTIECOOTATNG
agpiou dlaKOWel TN AsIroupyia Tou
KAuoTApPQ.

» ZuvexioTe va TTEPIOTPEPETE BEGIGOTPOPQ,
WOTE VO PUBPICETE TOV TTIECOOTATN
agpiou 10% Tévw ato Tnv TIPn
OIOKOTIAG TTOU OpIeTal TTAPATIAVW.

"EAgyxo0g TnG Tieong 81aKOTTAG

* Avoitte Tn XelpokivnTn BaABida diakoTirg
* ZEKIVAOTE TOV KQUOTAPA

» KAgioTe T xeipokivntn BaABida diakoTig
H diadikacia o€ mepimTwaon €AAeIpng
agpiou Ba TTPETTEl va EEKIVIOEN XWPIG TO
nAekTpOVIKO va TeBei og Asiroupyia
aoQaAEiag.

ATmrofikeuon Twv dedopévwy pubuiong oTnv 006vn

Edv n diadikacia puBuIong Tou KAuoTAPa €XEl EKTEAEDTET PE
emITUXia HEXPI TNV OAOKANPWOT] TNG, 01 BETEIG TOU aEPBONOTEP YIa
OAeg TIG KATAOTATEIG AcITOUpYiag puBpifovTal aTO NAEKTPOVIKO.
YTmdpyxel n duvatétnTa amoBbrikeuong atnv 086vn evog avTiypd@ou

Mo autdv 1o OKOTTO, TTIECTE TO TTAAKTPO Q} epgaviCetal n dithavn
006vn. Mg 10 TTANKTPO [E ETMIAEETE TO pEvOU «ATroBRKEUON TWV
Sedopévwv pUBUIONG» KAI ETTIKUPWOTE PE TO TTAAKTPO g]

EpoaviCetal n dimAavr 086vn. TotmroBeTrioTe TO dpopéa GTO
oUuBoAo By, ECTE TO TTANKTPO g] yla va gopTwBouv Ta
dedopéva puBUIoNG TOU NAEKTPOVIKOU GTnV 086vn.

AuTAV Tn OTIYMN, €XETE TN duvaTOTNTA:
- va ammoBnkeUoETe TIG TINEG TNV 006vn, yia auTé TO OKOTTO
TOTTO0ETAOTE TO Opouéa oTO GUNBOAO - Kal ETTIKUPWOTE JE TO

- va ByeiTe aTT6 10 PEVOU XWpiG va atroBnkeloeTe Ta dEdOUEVA, PE



2uvThpnon

2uvThpnon

O1 epyaoieg ouvTRpnong yia 1o AéBnTa Kai
TOV KQUOTAPO TTPETTEI VA
TTPAYUATOTTOI0UVTAI ATTOKAEIOTIKA ATro
€10IKEUPEVO punXaviko Béppavong,
KOTAAANAQ EKTTISEUPEVO VI TIG
OUYKEKpIPEVEG epyaaieg. MNa va
S100@QaAIoTEI N ETACIO EKTEAEO TWV
EPYOCIWV OUVTAPNONG, CUVICTATAI N
oUvayn piog cupfaong cuvTApNong.
Avdloya pg Tov TUTTO EYKATAOTOONG,
evOEXETAI VA XPEIACTOUV TTIO MIKPA
SlaoTApATA GUVTAPNONG.

* [piv a6 otroladATTOTE ETTEURACN
OuvTAPNONG Kal KaBapiopou, dIakoWTe
TNV NAEKTPIKN Tpopodoaia.

+ XpNOIYOTIOIEITE YVAOIA OVTOAAGKTIKA.

ZUVIOTWHEVEG EPYOCTiEg OTO TAAicIO

TNG ETACI0G CUVTAPNONG TOU

KOUoTApA:

- Aokiyr Tou KauoThpa, HETPNON KaTd
Vv aeign ato AefnTrooTdaoio

- KaBapiopdg Twv e§aptnudTwy Kauong
Kal, Qv XPEIAZeTal, QVTIKATAOTAON
TWV £EAPTNUATWY TTOU TTAPOUGCIALOuV
TPORANua

- KaBapiopdg TNG ¢TEPWTAG Kal Tou
BevmiAaTép

- KaBapiopdg Tou @iATpou agpiou,
QVTIKATAOTOON €AV XPEIAleTal

- OTITIKOG €AeYXOG TWV NAEKTPIKWV
€CaPTNUATWY TOU KAUGTAPA, EEAAEIYPN
BAaBwyv, edv xpeladeTal

- 'EAeyxog Tng ekKivnong Tou KauoTrpa

A@aipgon Tng TAdKag e§apTNUATWV
* [a autd 10 OKOTTO, EECPIETE XWPIG va TIG
Bydete Tig 2 Bideg X oTepEwang TNG

TIAGKOG EEOPTNUATWYV KIVNTAPOA.

* MertaToTrioTe TNV TTAGKQ €§apTPATWY
(ovoTnpa pTTayIoveT), BYAATE TNV e
TTPOCOXI| KAl KPEPAOTE TNV o€ Béon
ouvTipnong (BA. eikéva).

» KaBapioTe Tn Bdon kauoTApa, Tn
PTEPWTN Kal TO EAPTNUA
avaKUKAWONG Kal EAEyETE OTI OV
£XOUV UTTOOTEI {nId.

+ Edv xpelaartei, yia Tov kaBapioyo,
BydaATte 1O €€apTNHA avaKUKAWONG
aépa, yIa auTdVv TO OKOTTO, BYAATE TN
Bida Z kai YeTd EEKOUNTTWOTE.

B

Mﬁ%wl

N !

Y
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- ‘EAeyxog ateyavotnTag

Aoxiun Aeiroupyiag Twv diaTtagewv

QO0@aAEiag TOU KauaThHpa

(meocooTdTng aépa / agpiou)

- Aokipr| A€ITOUpYiOg TOU QVIXVEUTH
@AGYag Kal ToU NAEKTPOVIKOU

- Exkivnon Tou kauoTtrpa

EAéyETe TNV TTApOXN agpiou

Ai6pOwon Twv TIHWV puBuiong, edv

€ival aTrapaitnTo

Ektrévnon ékBeong peTpRoswv

levikoi éAeyxol

- ‘EAeyxog Asiroupyiag Tou KOupTTioU
€KTAKTNG BIOKOTING AEITOUPYiOg

- OTITIKOG £AEYX0OG TWV aywywV agpiou
aTo AgfnToCTdoIo

EAavxog TWV €§APTNHATWV Kauong
» BydATe 10 KGAUpQ TOU KQUOTHPA.
=eoitTe TIG dUO Bideg W Tou
KOAUPUATOG.

BydaAte T e§apTtripara kalong.
EAéyETe Ta nAekTPOdIa Evauong Kal Ta
KaAwdIa évauong. AVTIKOTOOTNOTE,
€AV XpEIACeTal.

KaBapioTe 10 S100KOPTTIOTHPA.
EAéy&te TIg puBpioeig katd TNV
ETTAVACUVAPUOAOYNON.

» KaBapioTe Tn @TEpWTA KaI BeRaiwdeiTe
0TI Bev £xe1 uTToOTEl (NI,

EykardoTaon Tng @TEPWTAG

Kard tnv avTikatdoTaon Tou HoTép A TNG
PTEPWTNG, avaTPEETE GTO DITTAQVO
oxediaypappa Torobétnong. H
EOWTEPIKN TTAGKA A TNG PTEPWTAG
TIPETTEI Va Eival EUBUYPAUPIOHEVN PE TNV
TAdKa e€apTnudTwy B. Eicayayete pia
XOAUBBIVN peTpoTaivia avaueoa oTta
TTEPUYIA TG PTEPWTNG KAl PEPTE TA
emiteda A kai B 010 id10 Uyog. ZigTe T
Bida ye aixunR oTn ETEPWTH .
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AvTiKaTAoTOON TNG HTTOUKAG

Mo autrv TNV eTTéPRaaon, eival amrapaitnTo
€iTe va avoigete TNV TOPTA TOU BaAdpou
Kauong €iTe va amoouvapUOAOYHOETE TOV
KauoThpa.

- MapaAAayn 1 - NpoécBaon amd Tnv
mopTa TOU BaAduou kauong

Agaipeon Tng KEQAANG kauong
=eRIdWOTE KATA Pia 1] 800 OTPOPEG TIG 3
Bideg oTepéwaong S oTnyv €icodo TNg
ptToUKag. (Inbus 3).

Avoite TNV TOpTA TOU BaAGUOoU KaUoNG.
BydaATe TN pTroUKa, eAEYETE TNV,
KaBapioTe TNV Kal, €V EXEI
TTAPAPOPPWOEL, AVTIKATATTHOTE TNV.
Kard tnv eTravatommobéTnon,
aKOAOUBNOTE TNV avTioOTPOPN
diadikaaoia.

[epioTe TO XWPO avapeoa aTnv TOPTA
Tou BaAduou kauong Kal To
@AoyoowARva Pe TTUPigaxo UAIKO.
KAgioTe Tnv TOpTa TOU BaAduou kauong.
MapaAAayn 2 - Apaipeon Tou KAuoTrPa
A@aipéoTe TNV KEQaAn kauong.
ATTOOUVOEDTE TIG NAEKTPIKEG TUVOEDEIG.
ATTOOUVOPUOAOYAOTE KAl QQAIPECTE TN
Baon kauaTtpa (2 Bideg M8). Mnv
TIPOKAAECETE {NUIA OTA NAEKTPIKA
KaAwdia.

=eRIdWOTE TNV KEQAAR KaUONG Kal
TIPAYUATOTIOINOTE OTN GUVEXEIQ TN
dladikaaia Tng TePITTTWONG 1.

Katé tnv eTavatomobéTnon,
akoAouBnoTe Tnv avtioTpo®n
dladikaaia.

/Ai H pmroUka ptropei va sival JeoTh

AvTiKaTdoTOaon TOU QiATpOU

* To oToixeio QiATpou Tou TTOAUPTTAGK
TPETTEI va EAEYXETAI TOUAGXIOTOV Hia
@opd To XPOVO Kal va avTikabiotartal
€av gival BPWHIKO.

* Zeo@ifTe TIG BidEG TOU KAAUPPATOG TOU
@IATPOU OTO TTOAUMTTAOK.

» BydATe 10 gTOIXEIO QPIATPOU KaI
KabapioTe TNV uTTod0OXNA TOU.

* Mn xpnoipoTroigite Tpoidv kKabapiopou
uTTO TTiEDN.

* AVTIKATOQTAOTE TO OTOIXEIO QIATPOU UE
£va Kavoupylo.

* ZavafIidwaTe To KAAUpUA.

* Avoi€te Eavd tn xeipokivnTn BaABida.

* EAéyEre TN OoTEYAVOTNTA.

» EAéyéTe TIG TIPEG KOUONG.

KaBapiouo6g Tou KouTIoU aépa

Mpétel TpwTa va BeRaiwOEeiTe OTI TO
TapTTEP aépa BpioKeTal aTnNV KAEIOTN
0éon (0°), TTpIv TO aQaIPECETE (2
Bideg V).

* ZE0QIETE KATA PEPIKEG OTPOYEG TIG TPEIG
Bideg otepéwong T ato BabBog TG
Baong Tou KauaoTAPA.

* MeTaroTioTe 10 KouTi aépa 113 mpog Ta
0e€1a yIa va eAeuBepwOETE TIG BideG
(MTTOYIOVET).

» BydATe 10 KOUTI 0€pa, KaBapPIoTE TO KAl
ETTAVATOTTOOETHOTE TO PE TNV
avtioTpo®n dladikagia.

* PpovTioTe WOTE TO TAUTTEP OPA Kal TO
oepBouoTép va BpiokovTal 0Tn CwWaTH
B¢éon.

KaB@apiopdg Tou KOAUppOTOg

* Mn xpnoipoTrolgite TPOoidv Ye XAwpIo A
OIaBpwWTIKO.

» KaBapioTe To0 KAAUPHQ e vePS Kal
TPOIdv Kabapiouou.

* EmravartommoBeTrioTe TO KAAUPHQ.
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A ZnUavTIKO

Metd amré omroladnrore eTéupaon:
TPOREITE O EAEYXO TWV TTAPAUETPWYV
KOUOoNG UTTO TTPAYHOTIKEG OUVBNKEG
AeiToupyiag (kKA€IOTEG TTOPTEG,
KGAUpPa oTn 80N TOU K.ATT.).
Ava@épeTe Ta aTOTEAEOUATA OTA
KATAAAnAa éyypaga.

‘EAgyxX0G TwV BEPUOKPATIWV TWV

Kauoagpiwv

* EAEyXETE TAKTIKA TN BeppoKpagia Twv
KAUOOEPIWV.

» KaBapioTe 10 AéBnTa 610V N
BepuoKpaacia Twv KAuoaEpPiwv
uTTEPBEi TNV TIWK KOTA TNV £vapén
AeIToupyiag KaTd TTEPICTOTEPOUG ATTO
30°C.

+ XpnoiyoTroinoTe éva 6pyavo EvOeigng
NG BepUOKPATiag TWV KAUCAEPiwY
yia va dIEUKOAUVOET 0 €Aeyx0G.
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ESaAsiyn BAaBwv

Arrieg kau e§aAeiyn BAafwv

3¢ ePITTTWON TTPORAANATOG

Asitoupyiag, TTpétrel va eAeyxBouv ol

KAVOVIKEG OUVONKEG AgIToupyiag:

. YTapxel pedua;

. YTapxel Tieon agpiov;

. Eivar avoixtdg o kpouvag agpiou;

. 'Exouv puBpiaTei owoTd OAeG ol
OUOKEUEG pUBUIONG KAl AOPAAEIAG,
OTTWG 0 BeppoaTATNG TOUu AEBNTA, N
didragn mpooTagiag atrd TV EAAEIYN
vEPOU, oI BIOKOTITEG TEAOUG
81a0pOUNG K.ATT;

Edv n BAGRN Trapapével, EAEYETE TN

AsiToupyia kaBevog atréd Ta eEapTripaTa

TOU KauoTApPa.

Kavéva atré Ta e§apTtipara Tou givai

AWON =

onUavTIKA yia TNV ao@aAeia dev TTPETTEN

va ETTIOKEVACETAI, AUTA Ta EEapTrAMATA

TIPETTEI VA avTikaBioTavral ard

AVTOAAOKTIKG JE TOV i010 KWOIKO.

/A XpPNOIYOTIOIEITE HOVO YVATIA
avTtaAAakTIKG. Mpiv TIG epyaoieg
ouvTiPNONG Kal Kabapiopou,
SI0KOWTE TO NAEKTPIKO pEUMA.

Metd até k&Be eréuBaon:

* EAéyETe TNV KOUON UTTO TTPAYUATIKEG
ouvOnkeg Asitoupyiag (KAEIOTEG
TTOPTEG, KAAUPUA TOTTOBETNUEVO K.ATT.)
Kal EAEYETE TN OTEYAVOTNTA TWV
O1aPOPWY CWANVWOEWV.

* Ava@épete Ta atmoTeAéouaTa OTA
avTioToIxa £yypaQa.

2UuBoAo

AlaTTioTWOEIG AiTieg

AlopBwTIKEG EVEPYEIEG

OTO NAEKTPOVIKO.

O KauoTAPAG dev gekIva PeTa atrd [ITTwon f atroucia Taong
TO BepuOOTATIKO KAEITIMO.
Aev epavicetal £voeign BAGRNG

NAEKTPIKAG TPOPod0aiag.

BAGBN 01O NAEKTPOVIKO.

EAEyETe TNV QITio TNG TITWONG 1 TNG
aTTouciag Taong.

AVTIKATAOTHOTE TO NAEKTPOVIKO.

Aev uttapyel aitnon B€ppavong.  [O1 BeppooTATEG TTAPOUCIAZOUV PuBpioTe | avTIKATOOTAOTE TOUG

TTPOLANUa ] €xouv atroppuBbuICTEi.[BEPUOCTATEG.

O KauoTAPAG &eKIVA 6TaV TOU
OiveTal evToAR yia éva PIKPO
XPOVIKO didoTnua Kai TOTE oTaPaTA
Kal TO KOKKIVO QWTEIVO ORua
avapel.

To NAEKTPOVIKO €XEl KAEIDWOEI
EOKENMEVA HE TO XEPI.

—eKAEIOWOTE TO NAEKTPOVIKO.

O KauoTAPAG BEV GEKIVAEL. MMeocooTATNG a€pa: OEv BPIOKETal
oe Béon oTapaTAPATOG.
Ec@aAuévn pubuion. MpayuartotroifoTe véa pUBUION TOU
TMECOOTATN.

EAéyETe TNV KOAWDIWON.

AVTIKOTAOTAOTE TOV TTIEGOOTATN.

KoAAnpévog S1akoTITNnG.

O KauoTAPAG BEV GEKIVAEL AVETTAPKNG TTIECT OEPIOU. EAEYETE TIC CWANVWOEIG OEPIOU.
KaBapioTe 10 QiATpO.
EAéyETe TOV TTIECOOTATN Qgpiou A

AVTIKOTAOTAOTE TN Jovada agpiou.

ATtroppUBuion r BAGRN Tou
TMECOOTATN Agpiou.

H mrieon agpiou gival kavovikr.
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2U0pBoAo

AlaTTioTWOEIG

AiTieg

AlopBwTIKEG EVEPYEIEG

To BevTIAATEP TOU KOUOTAPA TIOETAI
o¢€ Aeitoupyia.
O kauaTApag Oev EEKIVAEL.

[MiecooTATNG a€Pa: O DIOKOTITNG
O¢ev KAgivel.

IMpayuarotroinoTe véa puBUIoN TOu
TMECOOTATN.

EAéyETE TNV KOAWDIWON.
AVTIKOTAOTAOTE TOV TTIECOOTATN.

To BevTIAQTEP TOU KOUOTAPA TIBETAI
o€ Aeitoupyia.
O kauaTApag Oev EEKIVAEL

TMapaoITIKO QWG KATA TOV
TIPOOAEPICHO ) TNV TTPOEVAUCT.

EAEygTe TN BaABida. EAEyETe TNV
EMTAPNON TNG PAGYAG.

O KauoTAPAG EeKIVAEl, N évauon
EVEPYOTTOIEITAI KI ETTEITA ETTEPXETA
OIOKOTTA

ATtToucia @Adyag oTo TEAOG TOU
XpoOvou ao@aAeiag.

H mrapoxn agpiou dev €xel
pubuioTei CWOTA.
BAGBn o1o KUKAWWA ETTITAPNONG

NG Adyag.

Kakn méAwan (8éon @dong /
0UdETEPOU) TNG NAEKTPIKAG
TPOP0d0Ciag GTO ETTTATIONIKO @IG.

Aev TTaparnpolvTal oTTIvenRpeg
£€vauong.

BpaxukUkAwpa evog i
TTEPICOOTEPWY NAEKTPOOIWV.
To(Ta) kaAwdio(-a) évauong
£xel(€xouv) utrooTei {nuId N givai
XaAaopévo(-4).

O ava@AekTrpag ival XaAaouEvog.
HAekTpOVIKO.

O1 nAexTpoBaABideg dev avoiyouv.

MtrAokdpiopa Twv BaABidwv.

PuBuioTe TV TTapoxn agpiou.
EAéyETe TNV KaTdoTaon kai Tn B€on
TOU aIoONTAPA I0VICKOU O€ oxéon
ME TN yeiwaon.

EAéyETe TNV KATAGTACH KAl TIG
OUVOETEIG TOU KUKAWMATOG
1oviopoU (KaAwdio Kail yépupa
METPNONG).

EAéyETe TN owOoTA TTOAWGN TOU
ETTTATTOAIKOU QIG.

PuBuioTe Ta nAekTpddIa, KaBapioTe
] AVTIKATOOTAOTE.

2uvd£aTe TO 1 Ta KOAWDIA A
QAVTIKOTAOTAOTE.

AVTIKATAOTAOTE TOV AVOAPAEKTAPA.
AVTIKATAOTHOTE TO NAEKTPOVIKO.
EAEyETE TIG KOAWDBIWOEIG AvAPETa
OTO NAEKTPOVIKO KaI TA £EWTEPIKE
eCaptipara.

AVTIKOTAOTAOTE TN HOVAdQ agpiou.

AVTIKATAOTAOTE TIG BOABIOEG.

O KauoTAPAG OTAUATAEl EVW ATAV
o€ Aeitoupyia.

MeoooTdTng aépa: 0 dIAKOTITNG
avoiyel JE TNV eKKivnon f KaTd TN
AEIToupyia.

Mp6BAnpa NG PASGYAG KATA TN
AEIToupyia.

PuBuioTe A avTIKATAoTAOTE TOV
TMECOOTATN

EAéyETe TO KUKAWWA TOU aiIoBNTHPa
1ovIGUoU.

EAéyETE | AVTIKOTOOTACTE TO
NAEKTPOVIKO.

BAABn Tou cepBouoTép

BpwpIKO TAUTTEP aépa
MTTAOKGpPIOHQ TOU TAUTTEP aépa
EcwTepikd TpodRAnua oto
oepPouoTép

AVTIKOTAOTAOTE TO CEPPOPOTEP

26
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Mevou S1ayvwoTIKOU eAéyxou BAaBwyv
MevoU oTaTIOTIKWV AgITOUpPYiag

MevoU S1ayvwoTikoU eAéyxou BAaBwv

MNa va atroktioeTe TPOCRacn aTo Pevou diayvwaoTIKoU eAEyxou BAaBwyv, TTIECTE OTTOIOONTTOTE
TTAAKTPO, OTAV O KAUOTAPAG gival £TOIPOG yia AsiToupyia, OTAv 0 KAUOTAPAG BPICKETAI O€
Aermoupyia ) o€ TpOTTO AgiToupyiag ac@aAeiag. H mpoéoBacn ato pevou diayvwoTIKoU EAEyXOU
BAaBwv katd TN @don ekkivhong!

Epgavigetar n yevikr 086vn Twv pevou. Me ta TAikTpa (4] (] (»] 1 (), TomroBetoTe 10 Spopéa
0TO OUMPBOAO TOU PEVOU dlayvwaTIKOU eAEyxou BAABWV Kal ETTIKUPWOTE e TO TTAAKTPO g]

O1 TTANpo@OpiEG OXETIKA PE TNV TeAeuTaia BAGRN TTOU EPPAVIOTNKE ETTIONUAiIVOVTAI OTTO TO
auUpBoAo Tou avapBoofBrvel. ATTo kKATw gu@avifovtal n £€vraon Tng AGYag, n Taan Tou OIKTUOU, N
B¢on Tou TAPTTEP 0épa, 0 aPIBUOG EKKIVAGEWY TOU KAUGTAPA KABWG Kal 0 XpOvog AgIToupyiag Tou
KOUOTHAPA TN OTIYUA EVEPYOTTOINONG TNG ACPAAEIAG.

Me Ta TTARKTPQO m Kai IA], UTTAPXEl N duvaToTNTA AVAKANGNG TWV TTANPOPOPIWY OXETIKA UE TIG 5
TeAeuTaieg BAAREG TTOU £x0ouv eppaviaTei (0 apIBPOg TNG BAABNG ep@aviCeTal OTNV ETAVW
apioTePr] ywvia TG 006vng). MeTd Tig TTAnpopopieg OXETIKA pe TIG 5 TeEAeuTaieg BAGBEG,
eM@avifovtal 0 apIBPOG TNAEPWVOU TNG UTTNPECIAG PHETA TNV TTWANCN KaBwWG Kal 0 apiBuég
oUpBaong ouvtipnong (kapia TIA dev €xel KaTaxwpnBei oTo EpyooTAalo).

» 'E€0d0G a1 TO peEvOU pe TO TTARKTPO Q}

KaTtaxwpnon Tou ap. TNAEQWVOU TNG ETTIXEIPNONG CUVTAPNONG Kal TOu ap. cUufaong

ouvTAPNONG

Ortav epgaviCetal To avTioToixo oUPBoAo oTnv 08dvn:

» Kpartote 10 TTAAKTPO g} TTATNPEVO €WG OTOU TO TTPWTO Wn@io apxioel va avaBoofrvel (Ue éva
atmAS OTIYHIQio TIATNHA EYKATOAEITTETE TO PEVOU).

* Me ta TAAKTPQ IA] n m pubuioTe To Yneio atnv €mBuuNnTA TIYA (KATw TTalAa = Kevo Tedio)

* Me 10 TTAAKTPO [E, TEPACTE OTO ETTOPEVO YWNQIo .

» Otav oAokAnpwbei o apiBuodg, ammobnkelaTe Ye TO TTANKTPO Q}

MevoU oTaTIOTIKWV AgITOUpyiag

Mo va atrokTAgETe TTPOoBaan 0TO JEVOU OTATIOTIKWYV AEITOUPYiag, TIIECTE OTTOIOONTTOTE TTARKTPO,
éTav 0 KAuaTHPAg gival £TOIPOG yia AsiIToupyia, 6Tav 0 KauaTrpag BpioKeTal o€ AsIToupyia ) o€
TpoTTO AsiToupyiag acpaAgiag. H rpédafacn o1o pevou diayvwaoTIKOU EAEYXOU OTATIOTIKWY
Aermoupyiag dev gival duvaTr) KATA T @ACH €KKivnong.

EugaviZeTai n yevikii 086vn Twv pevol. Me Ta TAAKTpa (4] (¥] [») 1) («], ToToBeTAGTE TO Spopéa
0TO OUMBOAO TOU PEVOU OTATIOTIKWY AEITOUPYIOG KAl ETIIKUPWAOTE PE TO TTAAKTPO |¢d).

To pevou oTaTioTIKWV Asitoupyiag repiAapBavel 7 086veg. H mAorynon petagu Twv did@opwyv
oBovwv TTPaYUATOTTOIEITAI JE TA TTAAKTPO |l] Kai [7]

- Xpobvog avixveuong @AOyag katd Tnv TeAeuTaia eKkivnan

- Méoog xpdvog avixveuong @AOyag Katd TiG 5 TeAEUTAIEG EKKIVIOEIG

- ZUVOAIKOG apIBuOG EKKIVIOEWY TOU KOUCTAPA

- ZUuvoAIKOG apiBuog BAaBwy

- ZUVOAIKOG apiBuodg wpwv Asitoupyiag

- ZUVOAIKOG aplBudg wpwv AsIToupyiag e OVOPAOTIKA 10X0
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MevoU oTaTIOTIKWV AgITOUpPYiag

>UVOAIKOG apIBuOG EKKIVIIOEWY TOU KOUCTAPO aTTO TOV TEAEUTAIO UNOEVIOUO TOU PETPNTH

ZuvoAIkOG apiBuog BAaBwv atrd Tov TEAEUTAIO UNdEVIGUO TOU PETPNTH

ZUVOAIKOG apiBuog wpwv AsiToupyiag atrd Tov TEAEUTAIO UNOEVIOUO TOU PETPNTH

2UVOAIKOG apiBPOG wpwvV AEITOUPYIOG GTNV OVOUACTIKA 10XU a1T6 TOV TEAEUTAIO PNdevITUS TOU
METPNTA

ApIBu6G BAaBwV TUTTOU «TTAPACITIKE) GASYa»

ApIBu6g BAaBwyV TUTTOU «Agv UTTAPXEI PAOYA PETA TO XPOVO aC@aAEiagy

ApIBu6g BAaBwyv TUTTOU «ATTWAEIO @AGYAG KATA TN AEITOUPYia»

Ap1Bu6g BAaBwyv TUTTOU «KOAANPEVOG TTIEGOOTATNG aépay

Ap1Bu6g BAaBwyv TUTTOU «O TTIECOOTATNG aépa dev KAgivel KaTd Tn AsiToupyia»

Ap1Bu6g BAaBwv TUTTou ANy B€0nG Tou SIAKOTITN TOU TTIECOOTATN A£Pa KATA TN AsIToupyia»

Ap1Bu6g BAaBwyv TUTTOU «TEPBOUOTEPY

* 'E€0d0G a1 TO pEVOU PE TO TTARKTPO Q
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Palniki VG3.290 DP i VG3.360 DP sg
przeznaczone do spalania gazu ziemnego i
propanu, przy niskim poziomie emisji
zanieczyszczen. Pod wzgledem koncepcji i
sposobu dziatania palniki spetniajq
wymagania normy EN 676. Sg one
przeznaczone do instalacji we wszystkich
urzadzeniach grzewczych zgodnych z
normg EN 303 lub w piecach
nadmuchowych spetniajagcych wymagania
normy DIN 4794 lub DIN 30697, w
wyznaczonym zakresie mocy. W przypadku
zamiaru innego uzytkowania palnika,
nalezy skierowa¢ odpowiedni wniosek o
zezwolenie do ELCO.

Instalacja, pierwsze uruchomienie i obstuga
serwisowa urzadzenia moga by¢
wykonywane wytacznie przez
uprawnionych technikéw, zgodnie z

obowigzujacymi dyrektywami i zaleceniami.

Opis palnika

Palniki VG3.290 DP i VG3.360 DP to
urzgdzenia monoblokowe dwustopniowe
progresywne/modulacyjne, o dziataniu w
petni automatycznym. Specjalna
konstrukcja gtowicy spalania umozliwia
uzyskanie niskiego poziomu emisji tlenku
azotu i wysokiej sprawnosci energetyczne;.
Homologacja w klasie 3 zgodnie z EN676
potwierdza zachowanie najnizszych
mozliwych wartosci emisji oraz spetnienie
wymogow okreslonych w krajowych
przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego:

AT: KFA 1995, FAV 1997

CH: LRV 2005

DE: 1.BImSChV

Zaleznie od geometrii i obcigzenia
paleniska oraz systemu spalania (kociot
tréjciggowy, kociot z paleniskiem
zamknietym), wartos$ci emisji moga by¢
rézne. W celu ustalenia gwarantowanych
wartosci emisji, konieczne jest spetnienie
warunkow dotyczacych urzadzenia
pomiarowego, tolerancji i wilgotnosci.

Opakowanie

Palnik jest dostarczany w trzech kartonach

na palecie:

- Korpus palnika z instrukcjg obstugi,
schemat elektryczny i lista czesci

- Glowica spalania z uszczelkg kotnierzowg
i Srubg mocujaca.

- Kompaktowa rampa gazowa z
wbudowanym filtrem

W celu zapewnienia bezpiecznego,

przyjaznego $rodowisku i

energooszczednego dziatania palnika,

konieczne jest spetnienie nastepujacych

norm:

EN 226

Podtgczenie nadmuchowych palnikow
olejowych i gazowych do urzadzen
grzewczych

EN 60335-1, -2-102
Bezpieczenstwo urzadzen elektrycznych do
uzytku domowego, osobne przepisy dla
urzgdzen spalajacych paliwa gazowe
Przewody gazowe
Montaz przewodoéw i ramp gazowych
wymaga przestrzegania zalecen i dyrektyw
ogolnych, a takze nastepujacych przepisow
krajowych:
CH: - Tekst instrukcji G1 SSIGE
- Formularz EKAS nr 1942,
dyrektywa dotyczaca gazow
ptynnych, czes¢ 2
- Instrukcje wydane przez wiadze
kantondw (np. dyrektywy dotyczace
zaworu bezpieczenstwa)
DE: -DVGW-TVR/TRGI

Miejsce uruchomienia
Nie nalezy uruchamia¢ palnika w
pomieszczeniach, w ktorych wystepujg
szkodliwe opary (np. lakier do wloséw,
czterochloroetylen, czterochlorek wegla),
znaczna zawarto$¢ pytu lub wysoki poziom
wilgotnos$ci powietrza (np. pralnie).
W przypadku, gdy nie jest przewidziany
montaz ztgcza LAS w celu doprowadzenia
powietrza, nalezy zapewnic¢ otwor
umozliwiajacy doptyw $wiezego powietrza,
zgodnie z nastepujacymi zasadami:
DE: do 50 kW: 150 cm?
na kazdy dodatkowy kW : + 2,0 cm?
CH: QF [kW] x 6= ...cm?; lecz co najmniej
150 cm*.
Lokalnie obowigzujace przepisy moga
zawiera¢ odrebne zalecenia.
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Deklaracja zgodnosci
dla palnikéw olejowych

Firma posiadajaca certyfikat

nr AQF030, F-74106 ANNEMASSE
Cedex, oSwiadcza na swojg wytacznag
odpowiedzialnosé, ze produkty
VG3.290 DP

VG3.360 DP

sg zgodne z nastepujgcymi normami
EN 50165

EN 55014

EN 60335-1

EN 60335-2-102

EN 60555-2

EN 60555-3

EN 676

Belgijski dekret krélewski z dnia
08/01/2004

Wymienione produkty posiadajg

oznakowanie CE zgodnie z

nastepujacymi dyrektywami

2006/ 42/CE  Dyrektywa
dotyczgca maszyn

2004/108/CE  Dyrektywa CEM
2006/ 95/CE  Dyrektywa dotyczaca
niskiego napiecia
92/ 42/CEE Dyrektywa dotyczaca
sprawnosci
energetycznej

Annemasse, dnia 06 pazdziernika 2009
M. SPONZA

Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci w przypadku szkoéd

powstatych z nastepujacych przyczyn:

- nieprawidtowe uzytkowanie

- nieprawidtowa instalacja i/lub naprawa
wykonana przez nabywce lub osobe
trzecia, w tym rowniez montaz
nieoryginalnych czesci.

Oddanie instalacji do uzytku i zalecenia
dotyczace uzytkowania

Specjalista instalujgcy system spalania
musi przekazac¢ uzytkownikowi zalecenia
dotyczace obstugi serwisowej i
uzytkowania urzadzenia, najpozniej w
momencie oddania instalacji do uzytku.
Informacja zawierajgca te zalecenia
powinna by¢ wywieszona w widocznym
miejscu w kottowni. Nalezy umie$ci¢ w niej
adres i numer telefonu najblizszego
serwisu obstugi klienta.

Ostrzezenie dla uzytkownika

Instalacja musi by¢ kontrolowana co
najmniej raz w roku przez odpowiedniego
specjaliste. Zaleznie od typu instalacji,
konieczne moze okazac sie
przeprowadzanie przegladow z wiekszg
czestotliwoscig! Aby zapewnic
systematyczne wykonywanie przegladéw,
zalecamy zawarcie umowy Serwisowe;.
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Informacje ogodlne

Opis palnika
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10.1
18
19
20
113

Modut sterujacy i zabezpieczajacy

Wyswietlacz

Czujnik ci$nienia powietrza
Silnik wentylatora

Aparat zaptonowy
Serwomotor przepustnicy
powietrza

Przycisk regulacji wartosci Y
Obudowa

Element mocujacy ptytke
(Obstuga serwisowa)

Rura pomiaru ci$nienia w
palenisku

Rura palnika

Gniazdo 7-biegunowe
Gniazdo 4-biegunowe
Ostona

Przycisk odblokowujacy
Sruba mocujgca pokrywe
Obudowa uktadu powietrza




Funkcja

Funkcja zabezpieczenia

Opis dziatania

Podczas podtgczenia zasilania po raz
pierwszy, po wyfaczeniu zasilania i
wigczeniu trybu bezpieczenstwa, po
odfgczeniu gazu lub po przerwie w
dziataniu trwajgcej 24 godziny, zaczyna
sie etap wstepnej wentylacji trwajacy
24 s.

W czasie trwania wstepnej wentylacji,

- kontrolowane jest cisnienie powietrza

- kontrola obecnosci ewentualnych
nietypowych sygnatéw ptomienia.

Po zakonczeniu wstepnej wentylacji

- nastepuje wiaczenie aparatu
zaptonowego

- zostaje otwarty elektrozaw6r giéwny i
bezpieczenstwa

- nastepuje uruchomienie palnika.

Kontrola

Ptomien jest kontrolowany przez sonde
jonizacji. Sonda jest montowana osobno
na gtowicy gazowej i kierowana przez
deflektor do strefy ptomienia. Sonda nie
moze stykac sie z uziemionymi
elementami. W przypadku pojawienia
sie zwarcia miedzy sondg a masg
palnika, wystepuje usterka palnika. W
trakcie dziatania, w ptomieniu gazu
powstaje strefa jonizowana, przez ktérg
prad wyprostowany ptynie z sondy do
rury palnika.

Prad jonizacji musi przekraczac 8 pA.

Funkcje bezpieczenstwa

- Jezeli przy uruchamianiu palnika
(uwolnienie gazu) nie wytworzy sie
zaden ptomien, palnik zostaje
odfgczony po uptywie czasu
bezpieczenstwa trwajgcego
maksymalnie 3 sekundy, a zawor
gazu zamyka sie.

- W przypadku wystgpienia braku
ptomienia w czasie dziatania,
zasilanie gazem zostaje wstrzymane
w ciggu sekundy. Nastepuje ponowne
uruchomienie urzadzenia. Jezeli
palnik zostanie uruchomiony, cykl
dziatania jest kontynuowany. W
przeciwnym razie nastepuje
wigczenie trybu bezpieczenstwa.

- W przypadku braku powietrza podczas
wstepnej wentylacji lub w trakcie
dziatania, zostaje wiaczony tryb
bezpieczenstwa.

- W przypadku braku gazu palnik nie
zostaje wigczony i/lub wytgcza sie.
Palnik zacznie ponownie dziatac¢,
kiedy tylko powréci dostateczne
cisnienie gazu.

W momencie wytaczenia regulacji

- Termostat regulacyjny wstrzymuje
polecenie wiaczenia ogrzewania

- Zawory gazu zamykaja sie

- Plomien gasnie

- Silnik wentylacji przestaje pracowac

119.1
1 108 106 F4 Y12 Y13

pL

{1 m&'&

119pBr

Kompaktowa rampa

F6 -
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- Palnik jest gotowy do dziatania

F4  Czujnik cisnienia gazu

F6 Czujnik cisnienia powietrza

Y12 Elektrozawor bezpieczenstwa

Y13 Gtéwny elektrozawor

1 Zawor zabezpieczajacy z

wytacznikiem termicznym (do

zamontowania przez specjaliste)

Regulator ci$nienia gazu

Sito

Zawor odcinajgcy gaz (do

zamontowania przez specjaliste)

119pBrPunkt pomiaru cisnienia gazu na
wyjsciu zaworu

119.1Punkt pomiaru cisnienia gazu
przed zaworami

119.2Punkt pomiaru cisnienia powietrza

pF  Cisnienie w palenisku

pG Cisnienie gazu w glowicy

pL Cisnienie powietrza

104
106
108

Uwaga dotyczaca Szwaijcarii (CH)
Zgodnie z instrukcjami SSIGE, montaz
zabezpieczajgcego zaworu gazu
(oznaczenie 1) w instalaciji jest
obowigzkowy.

Uwaga dotyczaca Niemiec (DE)
W ramach zastosowania
odpowiedniego zarzgdzenia
odnoszacego sie do kottowni, instalacje,
w ktérych znajduja sie paleniska
gazowe, musza by¢ wyposazone w
zabezpieczajacy zawor odcinajacy z
wytacznikiem termicznym (oznaczenie
1).
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Dziatanie

Modut zabezpieczajacy TCG 5xx

Modut sterujacy i zabezpieczajacy obwod
gazu TCG 5xx stuzy do sterowania i
kontroli dziatania palnika
nadmuchowego. Sterowanie przebiegiem
programu przy pomocy mikroprocesora
umozliwia uzyskanie wyjatkowo stabilnej
dtugosci okresu eksploatacji, niezaleznie
od wahan napiecia elektrycznego lub
temperatury otoczenia. W projekcie
modutu uwzgledniono zabezpieczenie
przed spadkiem napiecia elektrycznego.
Gdy warto$¢ napiecia elektrycznego
znajdzie sie ponizej wymaganego
poziomu minimalnego (<185V), modut
wytacza sie nie emitujgc przy tym sygnatu
informujacego o usterce. Gdy zostanie
przywrécona prawidtowa wartos¢
napiecia (> 195V), nastepuje
automatyczne uruchomienie modutu.

Blokowanie i odblokowanie
Modut mozna zablokowaé

(zabezpieczyc¢) przy pomocy przycisku

blokowania i odblokowa¢ (usuniecie

usterki) pod warunkiem, ze jest

wigczone jego zasilanie.

Przed rozpoczeciem montazu
lub demontazu modutu, nalezy
odtgczy¢ zasilanie urzadzenia.

Nie nalezy otwiera¢ ani
naprawia¢ modutu.

Przesuniecie kursora do gory.

Przesuniecie kursora do dotu.

Wocisniecie przycisku |... powoduje ...
odblokowania ) ) ) .
modutu i @ Zwiekszenie wskazanej wartosci.
przytrzymanie
przez ...
@ Zmniejszenie wskazanej wartosci.
... 1 sekunde... odblokowanie
modutu.
Zmiana / Potwierdzenie
skazanej wartosci.
... 2 sekundy... zablokowanie \skazanejw !
modutu. Odblokowanie modutu.
... 9 sekund... wykasowanie |
statystyki ~(y~ Czerwona dioda $wietlna (miga w
TN przypadku usterki).
Opis Opis

Oczekiwanie na polecenie
wiaczenia ogrzewania kotta

Otwarcie zaworu gazowego i
okres bezpieczenstwa

Otwarcie przepustnicy
powietrza w celu zapewnienia
wstepnej wentylacji

Obecnos¢ ptomienia i
oczekiwanie na zezwolenie na
regulacje

Wstepna wentylacja

Palnik w trybie pracy. W dolnej
komoérce przedstawiono
natezenie sygnatu i czas

dziatania palnika.

Zamkniecie przepustnicy
powietrza do potozenia zaptonu,
wstepny zapton

32
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Dziatanie

Modut zabezpieczajacy TCG 5xx

Poza funkcjami obejmujacymi Ustawienie parametréw modutu odbywa
sterowanie i zabezpieczenie, modut sie przy uzyciu wyswietlacza i 5
TCG5xx umozliwia regulacje: przyciskow. Wartosci dziatania sg
(patrz ilustracja) podawane przez wyswietlacz w czasie
- potozenia przepustnicy powietrza rzeczywistym.

podczas zaptonu

- potozenia przepustnicy powietrza przy Wocisniecie tych przyciskow umozliwia
minimalnej mocy dostep do 7 menu:

- potozenia przepustnicy powietrzaprzy =~ (Menu na dole z prawej strony nie jest

maksymalnej mocy aktywne w palnikach VG3.290 DP i
VG3.360 DP)

* menu regulacji 5| * menu do regulacji /

serwomotoru, modyfikaciji
standardowych
ustawien.
Iil: I_:‘:j * menu przechowywania * menu do regulacji
.| L= wartosci zadanych zastosowan
regulowanych przemystowych

parametrow
serwomotoru na
wyswietlaczu

* menu do sterowania
recznego

* menu przegladania
usterek

Za pomocg powyzszych
menu, mozliwa jest
regulacja standardowych
ustawien modutu. Zostaty
one wstepnie
wyregulowane fabrycznie.
Kazda zmiana w miejscu
eksploatacji moze by¢
wprowadzona dopiero po
* menu danych konsultacji z ELCO. Kod
statystycznych dostepowy oraz zalecenia
regulacji tego menu sg
dostepne na zadanie.
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Dziatanie

Modut zabezpieczajacy TCG 5xx

230v

=~
|
|
JRY IR NN SOOI SRR PR SRR I I S

F

1:
2: Podigczenie zasilania, brak

3:

4: Otwarcie przepustnicy powietrza,

a

zy cyklu dziatania:
Brak zasilania

polecenia wigczenia ogrzewania
Polecenie wigczenia ogrzewania

doprowadzenie do potozenia
wstepnej wentylacji

: Sprawdzanie stanu spoczynkowego

czujnika ci$nienia powietrza

: Wstepna wentylacja: podtaczenie

zasilania silnika, sprawdzenie
cisnienia powietrza

: Wstepna wentylacja
: Zamkniecie przepustnicy powietrza

do potozenia zaptonu

. Podtaczenie zasilania aparatu

34

zaptonowego, kontrola
nieprawidtowego ptomienia

10:Otwarcie elektrozaworu,
wytworzenie ptomienia, czas
bezpieczenstwa: maks. 3 s.
11:0czekiwanie na zwolnienie regulacji
12:Otwarcie przepustnicy powietrza az
do osiggniecia maksymalnej mocy
13:Zamkniecie przepustnicy powietrza
az do osiggniecia pofozenia
minimalnego regulacji
14:Dziatanie przy regulacji w
srodkowym zakresie mocy
15:Dziatanie przy regulacji w
minimalnym zakresie mocy
16:Zatrzymanie regulacji, zamkniecie
przepustnicy powietrza
17:0Oczekiwanie na kolejne polecenie
ogrzewania
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Dziatanie

Schemat przyporzadkowania koncoéwek
Potaczenia 230 V

Termostat Polecenie
. . 5 Zasilanie _ Uziemienie  Aparat regulacyjny wiaczenia
Silnik palnika Elekirozawdr elektryczne L1  Uziemienie zaptonowy ogrzewania

Ztacze

4 2 6 Ll 5 TWMH@
kg O © @ €

10 11 12 18 19 20 21

65350@00.5@00000

LJ | LJ
Czujnik CzujmlkJ_u
Kontrola ci$nienia Zdalne Wyswietlenie 1:|sn|en|a
ptomienia powietrza odblokowanie ysterki gazi

Aaeee 11 J 10] |20) |21] | 8] (34

V) I T B e Ty B
< o 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
e @O 00000000000
o L L L L LI
Koncéwka Opis Ztacze Koncowka Opis Zlacze
1 Faza silnika palnika 20 Faza termostatu zwigzana z minimalng
4 mocg (T1) 1 9
2 Uziemienie 21 Sygnat polecenia ogrzewania (opcja T2)
3 Punkt zerowy 22 Sygnat kontroli ptomienia
4 Faza elektrozaworu 23 Uziemienie 1 1
5 Punkt zerowy 24 Faza
6 Uziemienie 2 25 Sygnat czujnika ci$nienia powietrza 1 0
7 Faza elektrozaworu 26 Faza
8 Faza 27 Faza 20
9 Faza L1 28 Sygnat zdalnego odblokowania
10 |Uziemienie 6 29 |Punkt zerowy 21
11 Punkt zerowy 30 Faza sygnatu usterki
12 Uziemienie 31 Faza 8
13 Uziemienie 32 Faza
14 Faza aparatu zaptonowego 33 Nie uzywane 3 4
15 Uziemienie 5 34 nie uzywane
16 Punkt zerowy
17 Faza termostatu regulacyjnego
18 |Sygnai 17 T6/7/8
19 Sygnat T8
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Dziatanie

Schemat przyporzadkowania koncoéwek
Polaczenia niskonapieciowe

Wyswietlacz-Interfejs PC

36

Kofcowka 10 11 12 13 14 15 16 17
Zlacze 30 27/28/29 H ] 6/] 7
Ziacze 33 32 ‘I 5
Koncoéwka
24 25 ‘ 26 27 28 29 30 31 32 33
Serwomotor powietrza

Koncéwka Opis Zlacze Koncowka Opis Zlacze
1 nie uzywane 18 nie uzywane
2 nie uzywane 30 19 nie uzywane
3 nie uzywane 20 nie uzywane 1 4
4 nie uzywane 21 nie uzywane
5 nie uzywane 27 22 nie uzywane
6 nie uzywane 28 23 nie uzywane
7 nie uzywane 24 nie uzywane 33
8 nie uzywane 29 25 nie uzywane
9 nie uzywane 26 nie uzywane 32
10 27 nie uzywane
11 28
12 16 29
13 o . . 30 .
7 Wyswietlacz lub interfejs PC I 37 Serwomotor powietrza 1 5
15 17 32
16 33
17
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Dziatanie

Rampa gazowa MB-VEF

Kompaktowa rampa gazowa MBVEF Parametry techniczne
zawiera filtr, regulator proporcji gaz/ Cisnienie wejscia
powietrze, zawory oraz czujnik Temperatura otoczenia
cisnienia. Napiecie

- Sito z oczkami 0,8 mm Pobdr mocy

- Czujnik cisnienia GWA5 Klasa ochrony

- Serworegulator ci$nienia z regulacjg
proporcji V, korekcja odchylenia od
wartosci fabrycznych N i
podtgczeniem przewoddw cisnienia
paleniska

- Elektrozawory V1, V2 z systemem
szybkiego zamykania i otwierania

maks. 360 mbar
-15do +70 C°
230V /50 Hz
maks. 50 VA

02/2011 - Art. Nr. 4200 1028 3001B

Podtaczenie do instalacji
elektrycznej elektrozaworéw (DIN
43650)

Podtaczenie do instalacji
elektrycznej czujnika ci$nienia
gazu (DIN 43650)

Czujnik ci$nienia gazu

Kotnierz wejsciowy

Gniazdo pomiaru cisnienia R1/8,

przed filtrem (opcja)
Filtr (pod ostona)
Podiaczenie przewodu cisnienia

paleniska pF, R1/8

Sruba regulacji proporcji V
Sruba regulacji odchylenia od
wartosci fabrycznych N
Podiaczenie przewodu cisnienia
pL, R 1/8

Podiaczenie przewodu cisnienia
pBr, R 1/8

Kotnierz wyjsciowy

Rura pomiaru ci$nienia pBr
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Montaz

Montaz palnika

Ja

9b c d

155-190

175-220

Przygotowanie przedniego panelu

kotta

* Przygotowac ptyte mocujaca palnik /
drzwiczki kotta, zgodnie z
przedstawionym obok schematem.

+ Ustali¢ $rednice wewnetrzng a na 155-
190 mm.

* W celu przymocowania kotnierza
gtowicy spalania, nalezy wykonac¢ 4
otwory M10 ($rednica od 175 do
220 mm), zgodnie ze schematem
przedstawionym obok.

= 60°

38

W przypadku kottéw z paleniskiem
zamknietym, nalezy zachowac
minimalng gtebokos¢ potozenia A rury
palnikowej, przy uwzglednieniu
wskazowek producenta kotta.
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Montaz glowicy spalania

* Przykreci¢ sworznie do piyty
mocujacej palnik / drzwiczek kotta i
zatozy¢ uszczelke izolacyjng. W
przypadku otworu <220 mm, przycigé
podtuzne otwory w uszczelce na
odpowiedni wymiar.

* Wyjac¢ elementy uktadu spalania z

gtowicy.

Przymocowac¢ gtowice spalania przy

uzyciu 4 nakretek (ozn. 4). Przy tej

okazji, zwroci¢ uwage na prawidtowe

utozenie kotnierza do podiaczenia

gazu (po lewej lub po prawej stronie).

Montaz korpusu palnika

+ Wymontowac pokrywe (2 sruby W).

* Na korpusie palnika odkreci¢ dwie
Sruby Z w maksymalnym stopniu.

* Przysuna¢ korpus palnika, po
uprzednim obréceniu go o co najmniej
15° w lewo.

* Wsuna¢ dwie sruby Z korpusu w oba

ucha kotnierza przewidziane do tego

celu.

Dokreci¢ 2 sruby.

/A Aby wykona¢ montaz w potozeniu
z ostong skierowang do gory,
odpig¢ wyswietlacz, obréci¢ go o
180° i zainstalowac ponownie.

Glebokos¢é montazu rury palnika i
obmurze
W przypadku urzadzen bez chtodzonej
przedniej Scianki oraz jesli nie ma
odmiennych zalecen ze strony
producenta kotta, nalezy wykonaé¢
obmurze lub izolacje 5, jak pokazano na
ilustracji obok. Obmurze nie powinno
wystawacé poza przednig krawedz rury
palnikowej, a kat przytozenia jego
powierzchni stozkowej powinien byc¢
wigkszy niz 60°. Szczeling powietrzng 6
nalezy wypetni¢ elastycznym i
niepalnym materiatem izolacyjnym.
ARura pomiaru ciénienia w palenisku
pF nie moze by¢ zatkana.

Uktad odprowadzania spalin

Aby unikng¢ ewentualnego powstania
nieprzyjemnych odgtoséw
dzwiekowych, podczas podtgczania
kotta do komina nie jest wskazane
stosowanie elementéw faczacych o
katach prostych.



Montaz

Rampa gazowa
Rury pomiaru cisnienia

Montaz rampy gazowej
» Sprawdzi¢ prawidtowe potozenie
uszczelki O-Ring B w kotnierzu do
poditgczenia gazu C.
* Przymocowa¢ rampe gazowg do
gtowicy spalania w taki sposob, aby
cewki rampy gazowej ustawity sie
koniecznie w pozycji pionowej gorne;j.
» Zwroci¢ uwage na kierunek cyrkulacji.
» Podtaczy¢ przewdd zasilania rampy
gazowe;j.
- Montaz rur pomiaru ci$nienia pF i pL
L * Podtaczy¢ przewodd pomiaru cisnienia
Jj:[_j;_[hl w palenisku pL do korpusu palnika, a
ztacze pL do rampy gazowej za
pomocg przewodu elastycznego pL
e (niebieskiego), skrocic¢ przewod
) stosownie do warunkéw montazu.
14 Lo ©Pgo |© @ ———| « Podigczyé przewod pomiaru cisnienia
<= I 30)p er w palenisku pF do korpusu palnika, a
b cYe® fg.e| | [ ztacze pF do rampy gazowej za
[ . pomocg przewodu elastycznego pF
_ = (szarego), skrécic przewdd stosownie
EJ ©)] @ EJ do warunkoéw montazu.
% Ii@ 5 Nm) i sprawdzi¢ szczelnos¢.
G1/8=5Nm
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Montaz

Kontrola / regulacja glowicy spalania

Regulacja w trybie spalania propanu

+ Wymontowac¢ dysze gazu 3 oraz
deflektor 4.

« Zamontowac czesc¢ posrednig 5
(dostarczong z korpusem).

« Zamontowac deflektor 4 oraz dysze
gazu 3.

Regulacja potozenia radialnego rury

palnikowej

Po poluzowaniu trzech $rub mocujacych

S, mozliwa jest zmiana potozenia rury

palnikowej za pomocg dzwigni H.

Potozenie radialne rury palnikowej moze

mie¢ wptyw na poziom emisji

zanieczyszczen.

* Regulowa¢ zaczynajac od potozenia
1.

\ )
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Kontrola gtowicy spalania

+ Sprawdzi¢ regulacje sondy jonizaciji i
elektrody zaptonowej zgodnie ze
schematami.

Montaz elementéw uktadu spalania

» Sprawdzi¢ prawidtowe potozenie
uszczelki O-Ring J1 w kolanku
gazowym.

* Wiozy¢ elementy uktadu spalania do
gtowicy, dokreci¢ srube regulacyjng X
za pomocg klucza szesciokatnego,
nastepnie dokreci¢ przeciwnakretke
kluczem ptaskim.

* Wsung¢ przewadd jonizacji IK i
przewody zaptonowe ZK do przelotek
RiS.

+ Zamontowac pokrywe.




Montaz

Podiaczenie gazu

Podiaczenie elektryczne
Kontrole przed pierwszym uruchomieniem

Zalecenia o charakterze ogéinym

dotyczace podtaczenia gazu

» Podtgczenie rampy gazowej do sieci
rozprowadzania gazu moze by¢
wykonane wytacznie przez specjaliste
posiadajacego uprawnienia.

* Przekrdj przewodow gazowych nalezy
zaprojektowac w taki sposéb, aby
cisnienie zasilania gazem nie spadato
ponizej zalecanej wartosci.

* Przed rampg gazowag nalezy
zamontowac reczny zawor odcinajacy
(nie dostarczony w zestawie).

» Na terenie Niemiec, zgodnie z
dekretem w sprawie instalacji
grzewczych, nalezy dodatkowo

Kontrole przed pierwszym

uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem

urzadzenia nalezy skontrolowac¢

nastepujace punkty.

* Montaz palnika zgodnie z niniejsza,
instrukcja.

» Wstepna regulacja palnika zgodnie ze

wskazéwkami znajdujgcymi sie w

tabeli regulacji.

Regulacja elementéw uktadu spalania.

Urzadzenie grzewcze musi byé

gotowe do dziatania, nalezy spetni¢

zalecenia dotyczace uzytkowania

urzadzenia grzewczego.

+ Wszystkie potaczenia elektryczne
muszg by¢ prawidtowo wykonane.

zamontowaé zabezpieczajacy zawor

odcinajacy z wytgcznikiem

termicznym (montaz zleca klient).
W trakcie procedury uruchamiania
palnika nastepuje réwnoczesny odbior
instalacji, za ktéry odpowiedzialny jest
specjalista instalujgcy system lub jego
przedstawiciel. Wytacznie on moze
zagwarantowac, ze instalacje wykonano
zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami. Instalator powinien
posiada¢ zezwolenie wystawione przez
dostawce gazu, a takze przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci oraz
odpowietrzenie instalac;ji.

Instalacja elektryczna i prace
podiaczeniowe moga by¢
wykonywane wylacznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
Nalezy obowigzkowo
przestrzegaé¢ obowigzujacych
przepisow i dyrektyw, jak
A réowniez zgodnosci ze
schematem elektrycznym
dostarczonym z palnikiem!

Podtaczenie elektryczne

» Sprawdzi¢, czy napigcie elektryczne
zasilania odpowiada wskazanemu
napieciu roboczemu 230 V, 50 Hz
pradu jednofazowego, z punktem
zerowym i uziemieniem.

Bezpiecznik na kotle: 10 A

* Urzadzenie grzewcze i uktad
ogrzewania sg napetnione woda,
pompy obiegowe zostaty
uruchomione.

* Regulator temperatury, regulator
cisnienia, zabezpieczenie przed
brakiem wody oraz inne urzadzenia
ograniczajace i zabezpieczajace,
ktére ewentualnie znajduja sie w
wyposazeniu, sg podigczone i
sprawne.

» Komin musi by¢ odstoniety, a
dodatkowy uktad przeptywu
powietrza, o ile jest w wyposazeniu,
powinien dziata¢.

+ Konieczne jest zapewnienie
wystarczajgcego doptywu swiezego

Pomiar pradu jonizacji

W celu dokonania pomiaru pradu
jonizacji, odiaczy¢ ztacze B10 i
podtaczyé multimetr ze skalg
pomiarowg od 0 do 100 pA.

Prad jonizacji musi przekraczac 8 pA.
Mozliwe jest rowniez sprawdzenie
natezenia pradu jonizacji na
wyswietlaczu.
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Podtaczenie elektryczne przy pomocy
zlaczy

Musi istnie¢ mozliwo$¢ wytaczenia
palnika z sieci przy uzyciu wytacznika
wielobiegunowego zgodnego z
obowigzujgcymi normami. Palnik i
urzadzenie grzewcze (kociot) sg
potaczone ze sobg przy pomocy zigcza
siedmiobiegunowego 1 i ztacza
czterobiegunowego 2 (nie dostarczane
w zestawie). Srednica przewodéw
podtaczonych do tych ztaczy musi
koniecznie zawiera¢ sie w przedziale od
8,3 do 11 mm.

Podtaczenie rampy gazowej

Dokona¢ podtaczenia rampy gazowe;j
wykorzystujac ztgcza umieszczone na
palniku (czarne do czarnego, szare do
szarego).

powietrza.

Polecenie wigczenia ogrzewania musi
by¢ wystane.

W tym celu powinna by¢ dostepna
dostateczna wartos$¢ cisnienia gazu.
Przewody paliwa muszg by¢
zamontowane zgodnie z prawidtami
sztuki, nalezy sprawdzi¢ ich
szczelnos¢ i odpowietrzy¢ je.
Konieczny jest punkt pomiaru
spetniajacy odpowiednie normy, kanat
spalinowy, az do punktu pomiaru,
musi by¢ szczelny, aby nie
spowodowac¢ zafatszowania wynikow
pomiaru.

Y|




Pierwsze uruchomienie

Parametry requlacji

Moc Wymiar Cisnienie Polazenie Regulacja zaworu gazowe
palnika Y paleniska|  przepustnicy °g Scj T gazowego
. rubaV/Sruba N
kw (mm) pF powietrza
(mbar) VB-VEF420| NB-VEF412 VB-VEF407
Min. (Maks. zaptonu| Min. |Maks. G25 G20 G25 | G20 G25 G31
VG3.290 100 [ 195 40 2.2 75 | 75| 35 - 16/01]2/03[2/-04[225/-0,6/12/-0,1
DP 110 | 225 40 25 10 10 | 45 - 16/01|2/03|2/04|225/-06|1,2/-0,1
125 | 250 40 28 15 15 | 55 - 1,6/01]2/03[2/-04]225/06[12/-01
V3360 120 | 240 40 2,7 10 10| 40 | 21/06 | 17-04| 208 | 204 | 24/-08 | 1,3/0,1
Di’ 135 | 270 40 29 12 12 | 50 | 21/06 | 1601 | 208 | 204 | 2205 | 1,301
150 | 300 40 3,3 17 171 90 | 21/06 [1,75-08]23-15] 20,7 | 2408 | 1,30

Powyzsze parametry regulacji majg
charakter orientacyjny i utatwiajg
uruchomienie. Regulacje fabryczne sg
zapisane ttustym drukiem na szarym tle.
Regulacje koncowe sg absolutnie
niezbedne w celu zapewnienia
optymalnego dziatania palnika.

Regulacja czujnika ci$nienia gazu
+ Zdjac przezroczystg ostone.

+ Ustawi¢ wstepnie na 15 mbar.
Regulacja czujnika ci$nienia
powietrza

+ Zdjac¢ przezroczystg ostone.

+ Ustawi¢ wstepnie na 1 mbar.
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Pierwsze uruchomienie

Regulacja przeplywu powietrza
Regulacja zaworu gazowego

Regulacja przeptywu powietrza
Regulacja przeptywu powietrza ze
spalania odbywa sie w dwdch
miejscach:

* po stronie tloczenia, za
posrednictwem otwartej szczeliny
pomiedzy deflektorem a rurg palnika.

* po stronie zasysania, za
posrednictwem przepustnicy
powietrza napedzanej przez
serwomotor Y10.

Regulacja przeptywu powietrza w
glowicy spalania ma wptyw nie tylko na
wydatek paliwa, ale oddziatuje réwniez
na strefe mieszania i ci$nienie powietrza
w rurze palnika. Obracanie $ruby A

- w prawo: zwigkszenie ilosci powietrza
- w lewo: zmniejszenie ilosci powietrza
« Wyregulowa¢ wymiar Y, zgodnie ze

wskazaniami znajdujacymi sie w

tabeli regulaciji. m

Regulacja przeptywu powietrza za
posrednictwem przepustnicy
powietrza

Regulacja przeptywu powietrza po
stronie zasysania odbywa sie za
posrednictwem przepustnicy powietrza.
Jest ona napedzana przez serwomotor
Y10.

Regulacja zaworu gazowego

\% Regulacja na maksymalng moc
N Regulacja na minimalng moc

- Wiecej CO, przy obrocie w kierunku
gornych wartosci podziatki.

- Mniej CO,, przy obrocie w kierunku
dolnych warto$ci podziatki.
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Pierwsze uruchomienie

Wstepna regulacja bez ptomienia

Wazne

W tym momencie nie jest okreslone
zadne potozenie regulacyjne serwomo-
toru, nie mozna wiec uruchomi¢ palnika
w takich warunkach.

Regulacja jest wykonywana w 2 fazach:

- wstepna regulacja bez ptomienia

- regulacja z ptomieniem, w celu
doktadnego dostosowania ustawien
do wynikow spalania

Po podtgczeniu palnika do zasilania,

modut wyswietla ponizszy ekran.

* Aby przejs¢ do kolejnego
etapu, wcisng¢ jakikolwiek
przycisk.

Modut wigcza wtedy tryb
regulacji. Na ekranie
wyswietlajag sie wstepne
ustawienia fabryczne dla
réznych potozen przepustnicy
powietrza (tutaj np. dla
VG3.290 DP).

Przedstawione sg
nastepujace potozenia
przepustnicy powietrza:

Wyswietla sie widok ogolny
wszystkich menu i

44

zaznaczone jest menu
regulacji potozenia
przepustnicy powietrza.

+ Otworzy¢ menu regulacji
wciskajac przycisk (] .

Teraz trzeba wprowadzi¢ kod
dostepu (patrz naklejka
znajdujaca sie z tylu
wyswietlacza)

» Zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
wartos¢ przez sukcesywne
wciskanie (v]lub (a].

» Po ustawieniu pierwszej
cyfry, przesuna¢ kursor w
prawo, wciskajac (»].

+ Powtarza¢ czynnos¢ az do
wprowadzenia ostatniej
cyfry.

» Potwierdzi¢ kod dostepu,

wciskajac (o

- potozenie zaptonu (przy
otwieraniu menu, kursor
ustawia sie na tym
potozeniu)

- potozenie przepustnicy
powietrza przy minimalnej
mocy

- potozenie przepustnicy
powietrza przy maksymalnej
mocy

Zmiana wartosci regulacji potozenia serwomotoru:

- Aby zmieni¢ warto$¢ potozenia, ustawi¢ kursor w
odpowiednim miejscu przy pomocy przyciskow (4] lub (v).

- Wybrac¢ wartos$¢, ktéra bedzie zmieniona, przy pomocy
przycisku (¢}, wybrana warto$¢ zaczyna migac.

- Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wartos$¢ (w przedziatach co 0,1°),
przez kolejne wciéniecia przycisku (=] lub .(»]. W przypadku
znaczacej zmiany wartosci, przytrzymac przycisk (=] lub [»]
wcisniety, warto$¢ zmienia sie szybko na wyzszg lub
nizsza.

- Potwierdzi¢ nowa wartos¢ przy pomocy przycisku .
Wartos¢ przestaje wtedy migacé.
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Pierwsze uruchomienie

Wstepna regulacja bez ptomienia
Ogodlne zalecenia przed uruchomieniem palnika

Koniec menu wstepnej regulacji bez ptomienia

Po okresleniu wszystkich potozen serwomotoru w zaleznosci od zgdanych ustawien, mozna
przej$¢ do nastepnego etapu pierwszego uruchomienia - "Regulacja z ptomieniem".

W tym celu nalezy ustawi¢ kursor w dolnej czesci ekranu, na symbolu - i potwierdzi¢, wciskajac

przycisk (-

Jezeli okaze sie konieczne wyjscie z menu bez zapisania wstepnych ustawien, ustawi¢ kursor na
symbolu Ei potwierdzi¢ przyciskiem ().

Optymalizacja wartosci spalania

W razie potrzeby nalezy
zoptymalizowa¢ wartosci spalania,
ustawiajgc potozenie deflektora (wymiar
Y). W ten sposéb mozna regulowac tryb
dziatania podczas rozruchu, nadmuch i
wartosci spalania. Zmniejszenie
wymiaru Y powoduje zwiekszenie
wartosci CO», jednak dziatanie podczas
rozruchu (zaptonu) jest wtedy
utrudnione.

Jezeli zachodzi taka koniecznos$é,
nalezy skompensowac zmiany
natezenia przeptywu powietrza,
dostosowujac odpowiednio potozenie
przepustnicy powietrza.

Uwaga: Aby zapobiec wystapieniu
zjawiska skraplania, nalezy
przestrzega¢ zalecen dotyczacych
minimalnej, niezbednej temperatury
gazoéw spalinowych, zgodnie ze
wskazéwkami producenta kotta oraz
wymogami dotyczacymi komina.

A Ryzyko deflagracji!

Podczas fazy regulacji, nalezy
stale kontrolowa¢ obecnos¢
CO, CO, oraz emisje spalin. W
przypadku powstawania CO,
nalezy zoptymalizowaé¢
wartosci spalania. Zawartos¢
CO nie powinna przekraczaé¢
50 ppm.

Kontrola dziatania

Nalezy sprawdza¢ bezpieczenstwo

dziatania funkcji kontroli ptomienia

zaréwno przy pierwszym uruchomieniu,
jak po przegladach lub dtuzszym okresie
nieuzywania instalacji.

- Préba rozruchu przy zamknietym
zaworze gazu:
po uptywie czasu bezpieczenstwa,
modut sterujacy i zabezpieczajacy
musi przekazac¢ informacje o braku
gazu lub przetgczy¢ sie na tryb
bezpieczenstwa.

- Rozruch przy zamknietym styku
czujnika cisnienia powietrza:
po uptywie czasu testowego
wynoszgacego 8 s, palnik przetacza sie
na tryb bezpieczenstwa.

- Préba rozruchu przy otwartym styku
czujnika cisnienia powietrza:
po uptywie czasu oczekiwania
wynoszacego 60 s, modut sterujacy i
zabezpieczajacy przetacza sie na tryb
bezpieczenstwa.

- Préba rozruchu przy krétkim otwarciu
styku czujnika ci$nienia powietrza
podczas wstepnej wentylagji:
modut sterujacy i zabezpieczajacy
ponownie wigcza program wstepne;j
wentylacji (ci$nienie powietrza
ponownie wykryte w odstepie czasu
wynoszacym 60 s); w przeciwnym
razie nastepuje wigczenie trybu
bezpieczenstwa.
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Pierwsze uruchomienie

Regulacja z ptomieniem

- Jezeli polecenie wigczenia Przepustnica powietrza
ogrzewania kotta nie ustawia sie w potozeniu
zostato wiaczone, palnik zaptonu, wstepny zapton.

pozostaje w stanie

oczekiwania.
W takim przypadku jest jeszcze
mozliwy powrét do
poprzedniego trybu regulacji
"Wstepna regulacja bez
ptomienia". W tym celu, ustawi¢
kursor na symbolu [G] i
potwierdzi¢ przyciskiem (.

- Jezeli polecenie wiaczenia Zawor paliwa otwiera sie.
ogrzewania kotta zostato
wiaczone (styk T1-T2 Oczekiwanie na sygnat
zamkniety), palnik zostaje ptomienia

uruchomiony.

Przepustnica powietrza otwiera
sie, aby ustawic sie w potozeniu
wstepnej wentylaciji.

Test czujnika ci$nienia

powietrza Jezeli zaden ptomien nie
wietrz

zostanie wykryty po
zakonczeniu czasu
bezpieczenstwa, modut
przetacza sie na tryb
zabezpieczenia.

Jezeli ptomien zostanie

Wstepna wentylacja wykryty

Stabilizacja ptomienia

Modut oczekuje na zezwolenie
regulac;ji.
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Pierwsze uruchomienie

Regulacja z ptomieniem

Regulacja minimalnej mocy

Jezeli ptomien zostat wykryty i ustabilizowat sie, modut ustawia palnik na moc minimalng, gdy

tylko odbierze sygnat o zezwoleniu na regulacje.

- Sprawdzi¢ wartosci spalania (CO, CO,, test zaczernienia). W razie potrzeby, wyregulowaé
srube N na zaworze (patrz strona 43).

- Odczyta¢ wartos¢ pradu jonizac;ji.

- Odczyta¢ wartos¢ przeptywu gazu na liczniku gazowym.

Zmiana przeptywu powietrza za pomoca "recznego sterowania moca"

Funkcja "recznego sterowania mocg" umozliwia zmiane mocy palnika.

W tym celu, nalezy ustawi¢ kursor na odpowiednie;j linii wyswietlacza i zatwierdzi¢
przyciskiem (). Mozna wtedy dokonywac regulacji mocy palnika w gore lub w dot, za pomoca
przyciskow E] [E .

A serwomotor reaguje w czasie rzeczywistym. W zwiazku z tym nalezy caly czas obserwowaé
wartos$ci spalania.

Regulacja maksymalnej mocy

Za pomocag funkcji "reczne ustawianie mocy" zwieksza¢ powoli moc palnika az do maksymaline;j.
W tym momencie nalezy dostosowac przeptyw gazu za pomocg regulatora V na rampie gazowe;.
Wstepnie ustawione wartosci dla minimalnej i maksymalnej mocy nie moga jednak zostaé
przekroczone. W razie potrzeby, ponownie wyjs¢ z funkcji "reczne ustawianie mocy" za pomocg
przycisku [¢J] i zmieni¢ warto$¢ graniczna dla minimalnej mocy lub dla maksymalnej mocy.

Definitywne ograniczenie potozenia maksymalnej mocy

Ograniczy¢ maksymalne otwarcie przepustnicy powietrza zaleznie od potozenia okreslonego dla
maksymalnej mocy. W tym przyktadzie, nowe potozenie okreslone dla maksymalnej mocy
znajduje sie ponizej wartosci ustawionej recznie. Dodatkowo, za pomoca funkcji "reczne
ustawianie mocy" mozliwe jest zmniejszenie mocy palnika, lecz nie mozna jej ustawi¢ powyze;j
nowego potozenia maksymalnej mocy, w tym przypadku 50°.

Definitywne ograniczenie potozenia minimalnej mocy

Za pomoca funkcji "reczne ustawianie mocy", zmniejszy¢ moc palnika az do minimalnej. W razie
potrzeby, ograniczy¢ potozenie minimalnej mocy, postepujac w tym celu podobnie jak w
przypadku maksymalnej mocy.

Funkcja specjalna: kontrola zaptonu

Jezeli zmieniono potozenie zaptonu, mozna ponownie uruchomié¢ palnik, aby sprawdzi¢ nowe
potozenie zaptonu, bez koniecznosci wychodzenia z menu regulaciji.

W tym celu, po zmianie potozenia zaptonu, ustawi¢ kursor na symbolu [E i dokona¢ ponownego
uruchomienia przy pomocy przycisku (¢l.
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Pierwsze uruchomienie

Regulacja z ptomieniem
Tryb dziatania

Zamkniecie menu "Regulacja z ptomieniem"

Mozna wtedy zakonczy¢ regulacje palnika. W razie potrzeby istnieje jednak mozliwo$¢
ponownego skorygowania kazdej z wartosci regulacyjnych. W tym celu ustawi¢ kursor na
wartosci, ktéra bedzie zmieniana, przy pomocy przyciskow (4] lub [v].

W przeciwnym razie, w kazdej chwili s dostepne 3 nastepujace mozliwosci zamknigcia menu
"Regulacja z ptomieniem":

- Albo: rozpocza¢ ponownie regulacje palnika, wykonujac faze wstepnej regulacji (bez
wprowadzania hasta). W tym celu ustawi¢ kursor na symbolu |G| i potwierdzi¢ przyciskiem [J.
W ten sposdb wszystkie zapisane juz wartosci regulacji bedg nadal dostepne. Ma to kluczowe
znaczenie szczegolnie przy testowaniu nowego potozenia zaptonu.

- Albo: Zapisac¢ ustalone wartosci i zakonczy¢ procedure regulacji. W tym celu ustawi¢ kursor na
symbolu i potwierdzi¢ przyciskiem [J]. Palnik jest wtedy gotowy do dziatania i mozna nim
od tej pory sterowaé poprzez regulacje kotta.

- Albo: Zamkng¢ menu regulaciji, nie doprowadzajgc procedury regulacji do konca. W tym celu
ustawi¢ kursor na symbolu d i potwierdzi¢ przyciskiem []. Wszystkie zarejestrowane
dotychczas potozenia serwomotoru zostang odzyskane po ponownym wywotaniu menu
regulaciji.

Tryb dzialania - WysSwietlenie stanu dziatania, sygnatu ptomienia i czasu dziatania
Po prawidlowym zakonczeniu regulacji palnika, przetacza sie on na tryb dziatania.

Chwilowy stan dziatania palnika (Dziatanie z minimalng lub maksymalng mocga) jest sygnalizo-
wany przez kursor.

W dolnej komorce jest wyswietlone natezenie sygnatu. Mozliwy zakres wyswietlania miesci sie
w przedziale od 0 yA do 13 pA. Sygnat dobrej jakosSci ksztattuje sie na poziomie powyzej 8pA.
Zastosowanie znajdujg nastepujace wartosci graniczne:

» Podczas kontroli nieprawidtowego ptomienia: sygnat powinien wynosi¢ < 0,7pA

« W trakcie czasu bezpieczenstwa: sygnat powinien wynosi¢ > 1,0uA

» Podczas dziatania: sygnat powinien wynosi¢ > 8uA

W dolnej komorce z prawej strony wyswietla sie chwilowy czas dziatania palnika.
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Pierwsze uruchomienie

Regulacja czujnika cisnienia gazu
Regulacja czujnika cisnienia powietrza
Przechowywanie parametréw regulacji w wyswietlaczu

Regulacja czujnika cisnienia gazu zgodnym z ruchem wskazéwek zegara,
» W celu wyregulowania ci$nienia odcigcia az czujnik cisnienia gazu odfgczy

doptywu gazu: zdjgé¢ ostone czujnika zasilanie palnika.
cisnienia gazu. + Obracac¢ dalej w kierunku zgodnym z
» Zamontowac przyrzad do pomiaru ruchem wskazowek zegara, w celu
ci$nienia gazu pBr. ustawienia czujnika cisnienia gazu na
* Uruchomi¢ palnik. Ustawi¢ maksymalng wartos$¢ 10% wyzsza od okreslonej
moc. powyzej wartosci odciecia doptywu
» Doprowadzi¢ do obnizenia cisnienia gazu.
przed rampa gazowg, zamykajac Kontrola ci$nienia odciecia doptywu
stopniowo reczny zawor odcinajacy do gazu

momentu az: . + Otworzyé reczny zawor odcinajacy
- ci$nienie gazu pBr za rampa spadnie « Uruchomié palnik

- stabilnos¢ ptomienia ulegnie . Zamknag reczny zawér odcinajacy
pogorszeniu Powinna rozpoczaé sie procedura

- poziom CO wzrosnie . uruchamiana w przypadku braku gazu,

- albo sygnat z plomienia wyraznie przy czym modut nie przetacza sie na tryb

ostabnie : b
» Obracac¢ tarcze regulacyjng w kierunku bezpieczenstwa.

Regulacja czujnika ci$nienia

powietrza

» Zamontowac urzadzenie do pomiaru
cisnienia. W tym celu zainstalowac¢
ztgcze w ksztatcie "T" w przewodzie
powietrza.

» Ustawi¢ palnik na dziatanie z
maksymalng moca.

+ Ustawi¢ punkt odciecia na poziomie
okoto 15% ponizej wartosci
stwierdzonego cisnienia odciecia
doptywu gazu.

Przechowywanie parametréw regulacji w wyswietlaczu
Jezeli procedura regulacji palnika zostata ukonczona z
powodzeniem, potozenia serwomotoru dla wszystkich stanéw
dziatania sg ustalone w module zabezpieczajacym. Mozliwe jest
przechowywanie w wyswietlaczu kopii zapasowej wartosci.

W tym celu wigczy¢ przycisk [(J], wyswietli sie ekran pokazany
obok. Przy pomocy przycisku > wybra¢ menu "Przechowywanie
parametréw regulacji* i potwierdzi¢ przyciskiem (¢J.

Wyswietla sie ekran przedstawiony obok. Ustawi¢ kursor na
symbolu B2, wcisnigcie przycisku (] powoduje wprowadzenie
parametréw regulacji z modutu do wyswietlacza.

W tym momencie mozna:

- zachowac wartosci w wyswietlaczu, w tym celu nalezy ustawi¢
kursor na symbolu %i potwierdzi¢ przyciskiem (¢J).

- zamkng¢ menu bez Zachowywania parametrow, uzywajac
symbolu [}
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Obstuga serwisowa

Przeglady

Prace zwiazane z obstugq serwisowa
kotta i palnika moga by¢ wykonywane
wylacznie przez specjaliste w dziedzinie
ogrzewania przeszkolonego nalezycie w
tym zakresie. Aby zapewni¢ coroczne
wykonywanie prac serwisowych,
zalecamy zawarcie umowy serwisowe;.
Zaleznie od typu instalacji, moze okaza¢
sie konieczne przeprowadzanie
przegladow z wieksza czestotliwoscia.

* Przed rozpoczegciem jakichkolwiek prac
zwigzanych z obstugg serwisowg i
czyszczeniem, odigczyé zasilanie
elektryczne.

» Uzywac wytacznie oryginalnych czesci
zamiennych.

Prace zalecane w ramach

corocznego przegladu palnika:

- Test palnika, pomiar po wejsciu do
kottowni

- Oczyszczenie elementéw uktadu
spalania i w razie potrzeby - wymiana
uszkodzonych czesci

Czyszczenie turbiny wentylatora

- Czyszczenie filtra gazowego; wymiana
w razie potrzeby

- Kontrola wzrokowa elektrycznych
podzespotéw palnika; w razie
potrzeby - usuniecie usterek

- Kontrola uruchomienia palnika

- Kontrola szczelnosci

- Test dziatania urzadzen
zabezpieczajgcych palnika (czujnik

Demontaz ptytki

» W tym celu poluzowaé, nie odkrecajac, 2
Sruby X mocujace ptytke silnika.

* Przesuna¢ ptytke (system
bagnetowy), wyja¢ jg ostroznie i
podwiesi¢ w potozeniu dostosowanym
do celdw obstugi serwisowej (patrz
ilustracja).

» Oczysci¢ obudowe, ostone i zespot
recyrkulacji oraz sprawdzic¢, czy nie sg,
uszkodzone.

» W razie potrzeby, podczas
czyszczenia, wymontowac zespot
recyrkulacji powietrza; w tym celu
wyjaé srube Z , nastepnie odpigé
zespot.

N T :
) |

N !

%MQM%{
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ci$nienia powietrza/ gazu)

- Test dziatania czujnika ptomienia oraz
modutu sterujgcego i
zabezpieczajacego

- Uruchomienie palnika

- Sprawdzi¢ natezenie przeptywu gazu

- Korekta wartosci regulaciji, jesli

zachodzi taka konieczno$c¢

Opracowanie protokotu pomiaru

Kontrole ogdine

- Kontrola dziatania przycisku
awaryjnego wyfaczania

- Kontrola wzrokowa przewodow
gazowych znajdujacych sie w kottowni

Kontrola elementéw uktadu spalania
» Zdjac pokrywe palnika.

» Poluzowac obie sruby W pokrywy.

* Wyja¢ elementy uktadu spalania.

» Skontrolowa¢ elektrody zaptonowe i
przewody zaptonowe; w razie
potrzeby - wymienic.

Oczysci¢ deflektor.

Skontrolowa¢ ustawienia podczas
ponownego montazu.

Oczysci¢ turbine i sprawdzi¢, czy nie
jest uszkodzona.

Montaz turbiny

W przypadku wymiany silnika lub
turbiny, zapoznac sie z przedstawionym
obok schematem potozenia.
Wewnetrzna tarcza A turbiny musi by¢
ustawiona w jedne;j linii z ptytkg B.
Wsunac¢ linijke miedzy topatki turbiny i
ustawi¢ A i B na tej samej wysokosci.
Dokreci¢ srube z koncem stozkowym na
turbinie.



Obstuga serwisowa

Przeglady

Wymiana rury palnikowej

W celu wykonania tej czynnosci nalezy

otworzy¢ drzwiczki paleniska albo

wymontowac palnik.

- Wariant 1 - Dostep przez drzwiczki
paleniska

+ Wymontowa¢ gtowice spalania

Odkreci¢ o jeden lub dwa obroty 3

Sruby mocujace S na wejsciu rury

palnikowej. (Inbus 3).

Otworzy¢ drzwiczki paleniska.

Wyijac rure palnikowa, skontrolowac ja,

oczysci¢, a w przypadku odksztatcenia

- wymienié.

» Podczas montazu wykona¢

wymienione czynnosci w odwrotnej

kolejnosci.

Wypetni¢ przestrzen miedzy

drzwiczkami paleniska a rurg palnika

materiatem ogniotrwatym.

Zamkng¢ drzwiczki paleniska.

Wariant 2 - Demontaz palnika

Wymontowaé gtowice spalania.

Odtaczy¢ potaczenia elektryczne.

Zdemontowac i zdjg¢ obudowe palnika

(2 $ruby M8). Nie uszkodzi¢

przewodéw elektrycznych.

Odkreci¢ gtowice spalania i wykonaé

czynnosci wskazane w punkcie 1.

» Podczas montazu wykona¢
wymienione czynnosci w odwrotnej
kolejnosci.

/A Rura palnikowa mog¢e byae

nagrzana

Wymiana filtra

» Wktad filtra elementu Multibloc nalezy
sprawdzac¢ przynajmniej raz w roku i
wymienia¢ w przypadku
zanieczyszczenia.

» Poluzowaé¢ sruby pokrywy filtra na
elemencie Multibloc.

* Wyjac¢ wkiad filtra i oczysci¢ jego
gniazdo.

* Nie uzywaé urzadzenia

wysokoci$nieniowego.

Wymieni¢ wkiad filtra na nowy.

Przykreci¢ pokrywe.

Ponownie otworzy¢ zawér reczny.

Sprawdzi¢ szczelnos¢.

Sprawdzi¢ warto$ci spalania.

Czyszczenie obudowy uktadu

powietrza

A Przed wymontowaniem
przepustnicy powietrza (2 sruby V)
sprawdzi¢, czy przepustnica jest
ustawiona w potozeniu zamknietym

(0°).

» Odkreci¢ o kilka obrotéw trzy Sruby
mocujgce T na spodzie obudowy.

» Odsung¢ obudowe ukfadu powietrza
113 w prawo, aby zdja¢ jg ze $rub
(bagnetowe).

* Wyja¢ obudowe uktadu powietrza,
oczysci¢ ja i zamontowacé, wykonujac
wszystkie czynnosci w odwrotne;j
kolejnosci.

» Sprawdzi¢ prawidtowe potozenie

przepustnicy powietrza i serwomotoru.

Czyszczenie pokrywy

* Nie uzywacé srodkéw zawierajacych
chlor ani srodkéw Sciernych.

» Oczysci¢ pokrywe wodg i sSrodkiem
czyszczacym.

+ Zamontowac pokrywe.
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A Wazne

Po kazdej naprawie: sprawdzi¢
parametry spalania w rzeczywistych
warunkach uzytkowania (zamkniete
drzwi, zamontowana pokrywa, itd.).
Zapisa¢ wyniki w odpowiednich
dokumentach.

Kontrola temperatury spalin

» Kontrolowa¢ systematycznie
temperature spalin.

» Oczysci¢ kociot, gdy temperatura
spalin przekracza warto$¢ wskazang
W momencie pierwszego
uruchomienia o ponad 30° C.

« Skorzysta¢ z wyswietlacza
temperatury spalin, w celu utatwienia
kontroli.
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Obstuga serwisowa

Usuwanie usterek

Przyczyny i usuwanie usterek

W przypadku awarii nalezy sprawdzi¢

warunki zapewniajace prawidtowe

dziatanie:

1. Czy jest prad?

2. Czy jest cisnienie gazu?

3. Czy zawor odcinajacy gaz jest
otwarty?

4. Czy wszystkie urzadzenia regulacyjne
i zabezpieczajgce, takie jak termostat
kotta, zabezpieczenie przed brakiem
wody, wytaczniki krancowe itd., sg
prawidtowo wyregulowane?

Jezeli usterka nadal wystepuije,

sprawdzi¢ dziatanie kazdego z

podzespotoéw palnika.

Nie wolno naprawia¢ zadnych

elementéw istotnych z punktu widzenia

bezpieczenstwa; elementy te nalezy

wymieni¢ na czegsci o tym samym

numerze katalogowym.

A Nalezy uzywaé wylacznie

oryginalnych czesci
zamiennych. Przed
rozpoczeciem prac

konserwacyjnych i zwigzanych z

czyszczeniem, odtaczy¢

zasilanie elektryczne.

Po kazdej naprawie:

» Skontrolowac spalanie w rzeczywistych
warunkach uzytkowania (zamkniete
drzwi, zamontowana ostona, itd.) i
sprawdzi¢ szczelno$¢ poszczegdlnych
przewodow.

+ Zapisac wyniki w odpowiednich
dokumentach.

Symbol

Stwierdzona usterka

Przyczyny

Rozwiazanie

Palnik nie zostaje uruchomiony po
zamknieciu zaworu
termostatycznego.

Usterka nie jest wyswietlana w
module sterujgcym i
zabezpieczajacym.

Spadek Tub nieprawidiowy poziom
napiecia zasilania elektrycznego.

Usterka w obrebie modutu.

Sprawdzi¢ przyczyne spadku Iub
braku napiecia.

Wymieni¢ modut.

Brak polecenia wytwarzania ciepfa.

Termostaty sg uszkodzone Tub
nieprawidtowo wyregulowane.

Wyregulowac Tub wymieni¢
termostaty.

Palnik zostaje uruchomiony na
bardzo krétko w chwili wtgczenia
zasilania, nastepnie wylacza sie i
zostaje wyswietlony czerwony
sygnat Swietlny.

Modut zostat wczesniej celowo
zablokowany recznie.

Odblokowaé modut.

Palnik nie zostaje uruchomiony.

Czujnik ci$nienia powietrza: nie
znajduje sie w potozeniu
wytaczonym.

Btedna regulacja.

Przyspawany styk.

Wykona¢ ponownie regulacje
czujnika ci$nienia.

Sprawdzi¢ przewody.
Wymieni¢ czujnik cisnienia.

Palnik nie zostaje uruchomiony.

Cisnienie gazu jest prawidtowe.

Niewystarczajace ciSnienie gazu.

Czujnik ci$nienia gazu jest
nieprawidtowo wyregulowany lub
uszkodzony.

Sprawdzic¢ przewody gazu.
Oczyscic filtr.

Sprawdzi¢ czujnik ci$nienia gazu
lub wymieni¢ kompaktowy zespot
gazowy.

52

02/2011 - Art. Nr. 4200 1028 3001B




Obstuga serwisowa

Usuwanie usterek

Stwierdzona usterka Przyczyny Rozwiazanie
Wiacza sie wentylator palnika. Czujnik ci$nienia powietrza: styk [Wykona¢ ponownie regulacje
Palnik nie zostaje uruchomiony. |nie zamyka sie. czujnika cisnienia.

Sprawdzi¢ przewody.
Wymieni¢ czujnik cisnienia.

Wiacza sie wentylator palnika. Swiatto uboczne podczas wstepnej[Skontrolowaé zawor. Sprawdzic
Palnik nie zostaje uruchomiony. |wentylacji lub wstepnego zaptonu. |funkcje kontroli ptomienia.

Palnik zostaje uruchomiony, Brak pfomienia po zakonczeniu
wigcza sie zapton, a potem czasu bezpieczenstwa.

nastepuje przerwa
Natezenie przeptywu gazu jest Wyregulowac natezenie przeptywu

nieprawidtowo wyregulowane. gazu. Sprawdzi¢ stan i potozenie
Usterka w obwodzie kontroli sondy jonizacji wzgledem masy.
ptomienia. Sprawdzi¢ stan i potgczenia

obwodu jonizagji (przewdd i
mostek pomiarowy).

Nieprawidtowa biegunowosé Sprawdzi¢, czy biegunowos¢é
(potozenie faza / neutralne) gniazda 7P jest prawidtowa.
zasilania elektrycznego przy

gniezdzie 7P.

Brak iskry zaptonowe;j. Wyregulowac elektrody, oczysci¢

Zwarcie jednej lub kilku elektrod. [lub wymienic.
Przewdd lub przewody zaptonowe |Podtaczy¢ przewdd lub przewody,

sg uszkodzone lub wadliwe. albo wymienic.
Aparat zaptonowy jest Wymieni¢ aparat zaptonowy.
uszkodzony. Wymieni¢ modut.

Modut sterujacy i zabezpieczajacy.|Skontrolowac przewody miedzy
modutem a elementami
zewnetrznymi.

Elektrozawory nie otwierajg sie.  |Wymieni¢ kompaktowy zespot

gazowy.
Zablokowanie zaworéw. Wymieni¢ zawory.
Palnik wylacza sie w frakcie Czujnik ci$nienia powietrza: styk [Wyregulowac lub wymieni¢ czujnik
dziatania. otwiera sie przy rozruchu lub w cisnienia.
czasie dziatania.
Znikniecie ptomienia w trakcie Sprawdzi¢ obwdéd sondy jonizaciji.
dziatania. Skontrolowaé lub wymieni¢ modut

sterujacy i zabezpieczajacy.

Usterka serwomotoru Zanieczyszczenie przepustnicy Wymieni¢ serwomotor
powietrza

Zablokowanie przepustnicy
powietrza

Wewnetrzna usterka w
serwomotorze
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Menu diagnostyczne usterek
Menu statystyki dziatania

Menu diagnostyczne usterek

Aby uzyska¢ dostep do menu diagnostyki usterek, wcisna¢ jakikolwiek przycisk, gdy palnik jest
gotowy do dziatania, jest w trakcie dziatania lub ma wigczony tryb zabezpieczenia. W fazie
rozruchu nie jest mozliwe uzyskanie dostepu do menu diagnostyki usterek!

Wyswietla sie ogolny ekran menu. Przy pomocy przyciskow (4] [¥] (»]lub (=], ustawi¢ kursor na
symbolu menu diagnostycznego usterek i potwierdzi¢ przyciskiem pu)s

Informacje dotyczace ostatniej usterki, jaka sie pojawita, sg sygnalizowane przez migajacy
symbol. Ponizej wyswietla sie natezenie ptomienia, napiecie sieci, potozenie przepustnicy
powietrza, liczba uruchomien palnika oraz czas jego dziatania w momencie wiaczenia trybu
zabezpieczenia.

Przy pomocy przyciskéw (v]i(a] mozna wywotac¢ informacje dotyczace 5 ostatnich usterek, jakie
wystapity (numer usterki jest widoczny w gérnym lewym rogu wyswietlacza). Po informacjach o
5 ostatnich usterkach, wyswietla sie numer telefonu dziatu obstugi technicznej oraz numer
umowy serwisowej (zadna wartos¢ nie jest tu wprowadzana fabrycznie).

« Zamkna¢ menu przy pomocy przycisku @

Wprowadzenie nr telefonu firmy wykonujacej obstuge serwisowga oraz nr umowy

dotyczacej obstugi

Kiedy symbol pojawi sie na wyswietlaczu:

* Przytrzymac¢ przycisk (] wcisniety do momentu az pierwsza cyfra zacznie miga¢ (pojedyncze
krotkie wcisnigcie powoduje zamknigcie menu).

+ Za pomoca przyciskow IA] lub m ustawi¢ cyfre z zadang wartoscig (dolna kreska = puste pole)

+ Za pomoca przycisku (), przechodzi¢ do kolejnej cyfry.

+ Kiedy numer bedzie zawierat wszystkie cyfry, zapisa¢ go w pamieci uzywajac przycisku )

Menu statystyki dziatania

Aby uzyska¢ dostep do menu statystyki dziatania, wcisna¢ jakikolwiek przycisk, gdy palnik jest
gotowy do dziatania, jest w trakcie dziatania lub ma wigczony tryb zabezpieczenia. W fazie
rozruchu nie jest mozliwe uzyskanie dostepu do menu statystyki dziatania.

Wyswietla sie ogdlny ekran menu. Uzywajac przyciskow [A][v] [»]lub [«), ustawi¢ kursor na
symbolu menu statystyk dziatania i potwierdzi¢ przyciskiem |d/.

Menu statystyk obejmuje 7 ekranéw. Nawigacja miedzy poszczegolnymi ekranami odbywa sie

przy pomocy przyciskow [a]i (v].

- Czas wykrycia ptomienia przy ostatnim uruchomieniu

- Czas wykrycia ptomienia przy 5 ostatnich uruchomieniach

- Catkowita liczba uruchomien palnika
- Calkowita liczba usterek
- Calkowita liczba godzin pracy

- Calkowita liczba godzin pracy z mocg znamionowg
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Menu statystyki dziatania

Catkowita liczba uruchomien palnika od ostatniego wyzerowania licznika
Catkowita liczba usterek od ostatniego wyzerowania licznika
Catkowita liczba godzin pracy od ostatniego wyzerowania licznika

Catkowita liczba godzin pracy z moca znamionowg od ostatniego wyzerowania licznika

Liczba usterek "nieprawidtowy ptomien”

Liczba usterek "Brak ptomienia po czasie bezpieczenstwa"

Liczba usterek "Utrata ptomienia w czasie dziatania"

Liczba usterek "Przyspawany czujnik cisnienia powietrza"

Liczba usterek "Czujnik cisnienia powietrza nie zamyka sie podczas dziatania"

Liczba usterek "Przesuniecie styku czujnika ci$nienia powietrza podczas dziatania"

Liczba usterek "serwomotor"

Zamkng¢ menu przy pomocy przycisku Q
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